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1 Symboly

V navodu k obsluze jsou uvedeny nasledujici symboly, jejichz uCelem je usnadnit pochopeni uvedeného
pozadavku.

Dodrzujte pokyny a vystrahy, v opacném pfipadé hrozi riziko poSkozeni zafizeni a ohrozZeni
bezpecénosti osob.

V pfipadé nedodrzeni pokynu Ci vystrah spojenych s elektrickym zafizenim hrozi riziko poskozeni
zarizeni nebo ohrozeni bezpecénosti osob.

Poznamky a vystrahy pro spravnou obsluhu zafizeni a jeho &asti.

Ukony, které mGze provadét provozovatel zafizeni. Provozovatel zafizeni je povinen se seznamit s
pokyny uvedenymi v navodu k obsluze. Poté je zodpovédny za provadéni bézné udrzby na zafizeni.
Pracovnici provozovatele jsou opravnéni provadét bézné ukony udrzby.

Ukony, které musi provadét kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, opravnény
provadét opravy elektrickych zafizeni, v€éetné udrzby. Tito elektrotechnici musi mit opravnéni
pracovat s elektrickymi zafizenimi.

Ukony, které musi provadét kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, ktery disponuje
schopnostmi a kvalifikaci pro instalaci zafizeni za béznych provoznich podminek a pro opravu
elektrickych i mechanickych prvka zafizeni pfi udrzbé. Elektrotechnik musi byt schopen provést
jednoduché elektrické a mechanické ukony spojené s udrzbou zafizeni.

E B B

Upozoriuje na povinnost pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky.

Ukony, které se smi provadét pouze na zafizeni, které je vypnuté a odpojené od napajeni.

Ukony, které se provadéji na zapnutém zafizeni.

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili tento vyrobek a zadame Vas pied uvedenim do provozu o precteni
tohoto Navodu pro montaz a obsluhu.
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2 Uvod

Ugelem tohoto navodu je poskytnuti nezbytnych informaci pro:

e |nstalaci

e Provoz

e Udrzbu
POZOR:

Pozorné si prectéte tuto pFirucku jesté pred instalaci a pouzitim vyrobku.
Nespravné pouziti vyrobku mize zpusobit zranéni a hmotné Skody a mize byt pfi€inou ztraty
zaruky.

UPOZORNENI:

Tento navod ulozZte pro budouci pouziti a méjte jej pfipraveny pobliz ¢erpadla.
2.1 Bezpecnostni terminologie a symboly

Bezpecnostni upozornéni

Je velice dllezité, abyste si pfed manipulaci s vyrobkem peclivé precetli, pochopili a dodrzovali
bezpecCnostni upozornéni a predpisy, které jsou uvedeny niZze v navodé, abyste pfedchazeli
zranénim.

e Zranéni a zdravotni problémy

e Poskozeni vyrobku

e Poruchy vyrobku

Uroven Oznaéeni
nebezpedi
NEBEZPECI | Nebezpe&na situace, jejimz dusledkem, pokud ji nebude zabranéno,

bude smrt nebo vazné zranéni

UPOZORNENI | Nebezpe&na situace, jejimz dusledkem, pokud ji nebude zabranéno,
by mohla byt smrt nebo vazné zranéni

POZOR Nebezpecna situace, jejimz dusledkem, pokud ji nebude zabranéno,
by mohlo byt lehké &i stfedné zavazné zranéni

UPOZORNENI | Potencialni situace, jejimz disledkem, pokud ji nebude zabranéno, by
mohly byt nepfiznivé podminky
Postup nesouvisejici se zranénim

Priklady spadajici do béznych drovni nebezpec¢i a mohou pouzivat doplnujici symboly:

Nebezpedi rozdrceni
A Nebezpedi pofezani
Nebezpedi urazem elektrického proudu
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2.2 Zaruka na vyrobek

Rozsah platnosti

Vyrobce se zavazuje opravit nasledujici vady jim prodavaného vyrobku, a to za nasledujicich podminek:
Vady zplUsobené vadami konstrukce, material( nebo dilenského zpracovani.

Vady budou nahlaseny servisnimu stfedisku firmy Pumpa a.s. v zarucni dobé.

Vyrobek bude pouzivan pouze za podminek uvedenych v tomto navodu.

Sledovaci zafizeni namontované ve vyrobku bude spravné pfipojeno a pouzivano.

V8echny servisni prace a opravy provede personal povéfeny vyrobcem.

Budou pouzity originalni dily vyrobce.

Omezeni

Zaruka se nevztahuje na vady zplUsobené:

e Nespravnou udrzbou

Nespravnou instalaci

Upravami nebo zmé&nami vyrobku a instalacemi provedenymi bez konzultace s vyrobcem
Nespravné provedenou opravou

BézZznym opotfebenim

Vyrobce nepfebira Zadnou zaruku za:
o Zranéni

e Hmotné Skody

e Ekonomickeé ztraty

Reklamace
Vyrobky jsou vysoce kvalitni a pfedpoklada se u nich spolehlivy provoz a dlouha Zivotnost. Bude-li je ovSem
treba reklamovat, obratte se na servisni stfedisko.

2.3 Bezpecnost

UPOZORNENI

e Obsluha musi znat bezpe€nostni opatfeni, aby se zabranilo zranéni.

e VSechna tlakova zafizeni mohou pfi pfetlakovani vybuchnout, prasknout, nebo z nich mdze uniknout
jejich obsah. Provedte vSechna nezbytna opatteni, abyste zabranili pretlakovani.

e Provoz, instalace nebo udrzba zafizeni zpiisobem neuvedenym v tomto navodu muze zpusobit smrt,
vazné zranéni nebo poskozeni zafizeni. To zahrnuje vSechny Upravy zafizeni nebo pouziti dil{
nedodanych vyrobcem. V pfipadé otazek ohledné urceného pouziti vyrobku se pfed provedenim
obratte na servisni stfedisko.

e Tento navod srozumitelné uvadi akceptované postupy pro demontaz zafizeni. Tyto metody je nutné
dodrzet. Uzaviena kapalina muze rychle expandovat a zpusobit prudky vybuch s nasledkem urazu.
Nikdy nezahfivejte obézna kola, lopatky nebo jejich upeviiovaci zafizeni, abyste si usnadnili jejich
demontaz.

o Pouzivejte vyrobek podle navodu.

POZOR:
A Musite dodrzovat pokyny uvedené v tomto navodu. NedodrzZeni tohoto pokynu mdze zpusobit
zranéni, Skody nebo prodlevy.
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2.4 Bezpecnost uzivatele

i| A\

Obecna bezpecnostni pravidla

¢ Pracovni prostor vzdy udrZujte v Cistoté.

¢ Davejte pozor na nebezpedi pfedstavovany plyny a parou v pracovnim prostoru.

* Predejdéte vSem nebezpelim souvisejicim s elektrickym proudem. Davejte pozor na rizika zasahu
elektrickym proudem nebo nebezpeci vzniku elektrického oblouku.

* Vzdy myslete na nebezpedi utonuti, nehody spojené s elektrickym proudem a popaleni.

UPOZORNEN::
Vyrobek nikdy nepouzivejte, nebudou-li instalovana bezpecnostni zafizeni. Viz rovnéz konkrétni informace
0 bezpeénostnich zafizenich v dalSich kapitolach tohoto navodu.

Elektroinstalace

Elektroinstalace musi provést certifikovani elektrikafi podle vSech mezinarodnich, vnitrostatnich, statnich a
mistnich pfedpist. Vice informaci o pozadavcich najdete v ¢asti pojednavajici konkrétné o elektroinstalaci.

2.5 Bezpecnost zivotniho prostredi

i| A\

Pracovni prostor

Pracovisté vzdy udrzujte Cisté.
Predpisy tykajici se odpadu a emisi

Dodrzujte tyto pfedpisy tykajici se odpadu a emisi:

o Vedkery odpad spravné zlikvidujte.

e Zpracovavané kapaliny zlikvidujte podle platnych pfedpist na ochranu zivotniho prostredi.
e VSechny rozlité kapaliny uklidte podle bezpe&nostnich a environmentalnich postupa.

Elektroinstalace

Ohledné pozadavku na recyklaci elektroinstalace se obratte na svého dodavatele elektfiny.

Pokyny pro recyklaci

Vzdy recyklujte podle nize uvedenych pokynu:

e Postupujte podle mistnich zakonl a predpist tykajicich se recyklace, bude-li zafizeni &i jeho dily
pfijimany autorizovanou recyklacni spolecnosti.

e Nebude-li platit prvni pokyn, vratte zafizeni nebo dily do nejbliz8i pobocky firmy Pumpa a.s.



3 Popis vyrobku
I
3.1 Technické parametry

PSX PSXA PXN
Maximalni teplota kapaliny | 40 °C 40 °C 35°C
PH Cerpané kapaliny 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5
Stupen kryti IP68 IP68 IP68
Ochranna tfida Tfida F Tfida F Tfida B
Mazivo Turbinovy olej VG32 | Turbinovy olej VG32 | Turbinovy olej VG32

JISTIC MOTORU

Kruhovy tepelny jisti¢ (dostupny pouze pro nékteré modely)

(VESTAVENY)

Miniaturni jisti¢ (nestandardni konfigurace)

3.2 Ugel pouziti

Vyrobek je uréen pro Cerpani odpadni vody, uZitkové a Cisté vody. V pfipadé otazek ohledné urCeného

pouziti vyrobku se pfed provedenim obratte na servisni stfedisko.

UPOZORNENI:

A\

Cerpadlo nepouzivejte ve vysoce korozivnich kapalinach.

3.3 Typovy stitek a informace o modelu éerpadla

[ ]
| llustraéni obrazek

ove e W CE

U Svitavy 1, 618 00 Brno, CZ

PSXA32,2 n.

Qmax [m3/hod]: 55 P2 [kW]: 2,2

Hmax [m]: 18,5 In[Al: 5

MaxTemp [°C]: 40 400V 50 Hz
Max Depth [m]: 25 RPM: 2850

IP68

Weight [kg]: 41,5

Qmax = maximalni pratok
Hmax = maximalni vytlacna vyska

MaxTemp = maximalni teplota erpané kapaliny

Max Depth = maximalni hloubka ponoru
P2 = vystupni vykon motoru

In = maximalni vstupni proud

Weight = hmotnost Cerpadla

RPM = pocet otacek za minutu

CczZ
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3.4 Nazvy ¢asti Cerpadla

i Rukojet
Hadicova spojka Kabel

]

1 Bl L

(GIININ|

Pouzdro loziska

L . _— T I teua ol
Mechanicka ucpavka ~—__| Tt ;’ Eh

Pouzdro ucpavky
Objimka hridele
Tésnéni

Olejové tésnéni

e N
*:\\\\\\\

||1 4[////1//
Rozvadé&c¢

Obézné kolo /

Sitko

Kabel

Rukojet
N

S

O - krouzek

Mechanicka ucpavka
Drzak tésnéni -
Objimka hidele —____ {4
Rozvadéc

Obézné kolo
Tésnici plast
Sitko

Rukojet

Hadicova spojka

Pouzdro ucpavky

Mechanicka ucpavka
Objimka hridele

Drzak tésnéni
Obézné kolo
Rozvadéc¢

Sitko

Kabel

Rukojet

\ Spojka s pouzdrem
AY

Mechanicka ucpavka

Pouzdro ucpavky
Objimka hfidele
Drzak tésnéni

Obézné kolo
Rozvadécé

Sitko

Poznamka: Toto schéma znazoriuje usporadani dilt u typického modelu. VnéjSi vzhled a vnitini
konstrukce se mohou podle konkrétniho modelu mirné lisit.
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3.5 Technické udaje a funkce inteligentniho elektrického €erpadila

|
< . Nastavena Cas Cas obnovy ..
C.| Kategorie hodnota spusténi (s)) provozu (s) Rezim obnovy provozu (s)
Ruéni obnova provozu (ru¢né
1 | Ztrata faze — 2 — vypnete napajeni -— opravte
napajeni --- zapnéte napajeni,
Cerpadlo bézi
Ruéni obnova provozu (ru¢né
Zaseknuti Dvojity jmenovity vypnéte napajeni ---- vyfeste
2 o 0.1 — ) , o
obézneho kola proud problém --- zapnéte napajeni,
Cerpadlo bézi
Budou-li elektricka Rucni obnova provozu (ruéné
3 Ochrana vedeni nespravné . . vypnéte napajeni ---- pfehodte
poradi fazi zapojena, Cerpadlo vstupni vodic --- zapnéte napajeni,
nebude fungovat Cerpadlo bézi
T S " .
4 Prepetova 2 1,2krat jmenovity 30 300 Automaticka obnova provozu
ochrana proud
5 | Ochrana <323V 5 300 Automaticka obnova provozu
nizkého napéti
g | Prepstova > 460 V 5 300 Automaticka obnova provozu
ochrana
Teplotni e o . Automaticka obnova provozu (vinuti
7 ochrana Vinuti 2125+ 5 °C 0.1 <80 + 10 °C)
Kontrola .
8 hladiny vody Uvedeno jinde — — —

POZNAMKA: Cerpadlo se pFi dotyku s vodou bude nachazet v poloze ON (zapnuto), pfi vynofeni z vody v
poloze OFF (vypnuto).

Inteligentni rezim kontroly hladiny vody u elektrického €erpadla

o Bude-li se se zapnutym &erpadlem plovakovy spina¢ (nebo snimac hladiny vody) nachazet v poloze
,ON*, znamena to, ze se Cerpadlo spusti.

e Bude-li se se zapnutym Cerpadlem plovakovy spina¢ (nebo snimac hladiny vody) nachazet v poloze
,OFF“, znamena to, Ze se Cerpadlo zastavi po 60 s nepferuSovaného provozu, ale pfepne-li se
plovakovy spinac (nebo snimac hladiny vody) znovu do pozice ,ON* béhem 60 s po ,OFF*, Cerpadlo
pobé&zi nepfetrzité.

e Cas zastaveni: jestlize se &erpadlo zastavi kvili nizké hladiné vody, nespusti se do 60 s (ani v pfipadé,
Ze se plovak /nebo snimac hladiny vody/ pfepne do polohy ,ON); aby se €erpadlo spustilo znovu do 60

S po jeho zastaveni, je nutno jej odpojit od napajeni

e Rezim obnovy provozu: Kdyz se Cerpadlo zastavi kvuli nizké hladiné vody, spusti se automaticky po 60
s, pfepne-li plovakovy spinac (nebo snimac hladiny vody) do polohy ,ON*.
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4 Pred pouzitim

]
4.1 Kontrola vyrobku

o P¥i dodani zkontrolujte poskozeni baleni nebo chybéjici poloZky.

e Oteviete baleni a zkontrolujte, ze pfi prfepravé nedoslo k zadnému poSkozeni a ze se neuvolnily zadné
matice ani Srouby.

o Bude-li cokoliv v nepofadku, reklamujte u pfepravni spole¢nosti.

UPOZORNENI:

Budete-li si vyrobek vyzvedavat u distributora, reklamujte pfimo u néj.

4.2 Kontrola specifikaci

Zkontrolujte typovy Stitek Cerpadla a ovéfte si, ze se jedna o vyrobek, ktery jste si objednali. Obzvlastni
pozornost vénujte udajlim o napéti a frekvenci.

UPOZORNENI:

Zjistite-li jakékoliv poSkozeni i nesrovnalosti, obrat'te se na prodejce vyrobce, u néhoz jste vyrobek

4.3 Specifikace vyrobku

A

POZOR:

Vyrobek nepouzivejte za jinych nez uvedenych podminek. Takové jednani by mohlo zpUsobit zkrat, zasah
elektrickym proudem nebo pozar, nebo by mohlo znemoznit vyuZziti piného potencialu vyrobku.

4.4 Postup spousténi

PFimy on-line start

5 Instalace

i| A\

NEBEZPECi:
Pfed instalaci nebo opravami zafizeni odpojte elektrické napajeni a odpojeni zajistéte.

UPOZORNENI:
A Zkontrolujte, Ze zafizeni nemulze sklouznout, nebo se pfeklopit a zranit lidi i zpUsobit hmotné
Skody.

10
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UPOZORNEN::
A Nebezpecdi zasazeni elektrickym proudem! Pfed instalaci Cerpadla zkontrolujte, ze nebyl pfi

prepravé poskozen kabel nebo jeho vstup.

UPOZORNEN::
Pfi spojovani potrubi s Cerpadlem nikdy nepouzivejte silu.
Uplatiiuji se tyto pozadavky:

Pro zajisténi spravné instalace pouzijte rozmérovy vykres Cerpadla.

Pracovni prostor vhodné ohradte, napfiklad zabradlim.

Pfed pouzitim svarecich nebo elektrickych ruénich nastrojl, se ujistéte, Ze nehrozi nebezpedi vybuchu.
Pfed instalaci Cerpadla odstrante ze soustavy saci €asti Cerpadla vSechny necistoty.

Pfed ponofenim €erpadla do Cerpané kapaliny vzdy zkontrolujte smér otaeni obézného kola.

A POZOR:

Odchylka napajeciho napéti:

1. nepfetrzity chod: max. £ 5 % jmenovitého napéti.

2. prerusovany chod: max. £ 10 % jmenovitého napéti.

Pfi pouziti Cerpadla se teplota vody musi nachazet mezi 0 °C a 40 °C.

Cerpadlo musi byt pouzivano pouze pro &erpani vody. Cerpadlo nesmi byt pouzivano k &erpani
kapalin, jako jsou olej, slana voda nebo organicka rozpoustédia.

Cerpadlo nesmi byt pouzivano &asteéné rozmontované.

Nepouzivejte Cerpadlo v oblasti, kde tlak vody pfekracuje nize uvedené hodnoty, protoze by to mohlo
poskodit Cerpadlo, nebo zpUsobit zkrat ¢i zasah elektrickym proudem.

5.1 Priprava pro instalaci

. NiZe jsou uvedeny nastroje a pfistroje, které jsou nutné pro instalaci ponorného €erpadla pro
| | obecné drenazni Gcely.

AC ampérmetr tester izola¢niho odporu
(svorka) (tester Megger)
: /f"'f [y T
Kli¢e pro utazeni Kli¢e pro pfipojeni napajeni
Srouby a matic (Sroubovak nebo trubkovy kli€)

Kontrola pred instalaci
Zméfte odpor mezi jednotlivymi vodici fazi a zemnicim kabelem (Zlutozeleny), abyste zkontrolovali izolaéni
odpor motoru.

UPOZORNEN::
Referencni hodnota izola¢niho odporu = 30 MQ.
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5.2 Instalace cerpadla

= Cerpadlo je mozné prepravovat a je uréeno k provozu bud zcela, &i Easteéné ponofené do &erpané
| kapaliny. Cerpadlo je vybaveno pfipojkou pro hadici nebo potrubi. Vedte kabel tak, aby se ostfe
neohybal, nebyl skfipnuty a nebylo jej mozné nasat do sani Cerpadla.

5.2.1 Instalace pruzného potrubi
¢ Nasadte hadici a zajistéte ji pomoci hadicové spony.

Hadice
—

Hadicova spona

5.2.2 Instalace pevného potrubi

e Zarovnejte potrubi a vytlany otvor ¢erpadla a drzte ho svisle, poté ho
zasroubujte smérem doprava.

e S Cerpadlem manipulujte opatrné. Pfi zavéSovani Cerpadla kvuli jeho
zvedani Ci spousténi, pfipevnéte k rukojeti Cerpadla ocelové lano nebo
fetéz.

e Cerpadlo instalujte pouze v oblasti se spravnou hladinou vody.

Ocelové lano
Pevné potrubi

Vytlaény otvor

12



POZNAMKA:

Podrobnosti o hladiné vody nezbytné k provozu Cerpadla
najdete v Casti ,Hladina vody za provozu“ na strané 24 tohoto
navodu.

e \/ytlatna hadice muzZe byt vedena svisle nebo

& POZOR:

Nasaje-li Cerpadlo nadmérné mnozstvi usazenin, muze to
zpUsobit poSkozeni Cerpadla s naslednym moznym probijenim
nebo zasahem elektrickym proudem.

CczZ

vodorovné, ale nesmi byt ostfe ohnuta.

(€erpadlo s pruinym potrubim)

Pfi pouziti hadice jako potrubi k ¢&erpadlu dodrzujte
nasledujici: PouZzijte nejkratSi moznou délku vytlaéné hadice )
a minimalizujte pocet ohybl. Zkontrolujte, ze je konec
hadice (vytlaéna strana) zdviZzena nad hladinu vody. Bude-li =
konec hadice ponofen ve vodé, mulze se stat, ze pfi
zastaveni Cerpadla nate€e voda zpét. Bude-li se konec Vytok ven
hadice nachazet nize, nez bude hladina zdroje vody, mlze

voda nadale téct i po zastaveni Cerpadla. ' =

Zpétny tok =

POZNAMKA:
UZivatel si musi zajistit vhodné potrubni materialy. Potrubni materialy nejsou soucasti vyrobku.

Cerpadlo musi byt pfi provozu umisténo svisle. Bude-li hrozit, Ze éerpadlo zapadne do usazenin, umistéte
je na podstavec z materialu, jako jsou napfiklad betonové bloky.

5.3 Provedeni elektroinstalace

/N

Zakladni bezpeénostni pokyny
VSechny prace na elektroinstalaci musi zkontrolovat certifikovany elektrikaf. Dodrzujte v8echny mistni
zakony a predpisy.
Pfed zahajenim praci na zafizeni zkontrolujte, ze je zafizeni a ovladaci panel odpojen od elektrického
napajeni a nemuze se zapnout. To plati i pro fidici obvod.
Netésnosti u elektrickych souastek mohou zpusobit poskozeni zafizeni nebo vyhozeni pojistky.
Udrzujte konec kabelu motoru nad hladinou kapaliny.
Zkontrolujte, Ze jsou izolovany vSechny nepouZzivané vodice.
Existuje riziko zésahu elektrickym proudem, nebude-li elektroinstalace pfipojena spravné, nebo bude-li
vyrobek vadny &i poSkozeny.
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UPOZORNENI:
Spoustéci zafizeni neinstalujte ve vybusné oblasti, nebude-li certifikovano proti vybuchu.

Pozadavky
Pro elektroinstalaci plati tyto obecné pozadavky:

Napéti a frekvence elektrické sité musi odpovidat specifikacim na typovém Stitku.

Pojistky a jistiCe musi poskytovat odpovidajici jmenovité hodnoty a ochrana proti pretizeni erpadla musi
byt pfipojena a nastavena na jmenovity proud podle typového stitku a kabelového schématu. Spoustéci
proud pfi pfimém on-line startu mize byt az Sestkrat vy$Si nez jmenovity proud.

Pojistky a kabell musi odpovidat mistnim pravidlim a pfedpistm.

Bude-li pfedepsan prerusovany provoz, pak musi byt Cerpadlo vybaveno sledovacim zafizenim
podporujicim tento provoz.

5.4 Uzemnéni

/N

Nebezpeci spojena s elektrickym proudem:

VSechna elektricka zafizeni musite uzemnit. To plati pro vybaveni Cerpadla, pohon i sledovaci vybaveni.
Zemnici vodi¢ pfezkousejte, abyste se ujistili o jeho spravném pfipojeni.

Jestlize se motorovy kabel omylem vytrhne, zemnici vodi¢ by mél byt tim poslednim vodicem, ktery se
uvolni ze své svorky. Zkontrolujte, Zze je zemnici vodi€ delSi nez fazové vodice. To plati pro oba konce
motorového kabelu.

Riziko zasahu elektrickym proudem nebo popaleni. Bude-li pravdépodobné, ze se do fyzického kontaktu
s Cerpadlem nebo Cerpanymi kapalinami dostanou lidé, musite k uzemnénym svorkdm pfipojit dalSi
zemnici ochranné zafizeni.

UPOZORNENI:
A Abyste nepoSkodili ¢erpadlo a zabranili probijeni, coz by mohlo zplsobit zasah elektrickym

proudem, zkontrolujte bezpecnou instalaci zemniciho vodice.

POZOR:

zemnici vodi¢ k plynovému potrubi, vodnimu potrubi, ty&i osvétleni nebo telefonnimu zemnicimu

f Abyste predeSli zasahu elektrickym proudem v dusledku nespravného uzemnéni, nepfipojujte

vodidi.

5.5 Pripojeni kabelt

Pri
°

instalaci kabelu plati tyto pozadavky:

Kabely se musi nachazet v dobrém stavu, bez ostrych ohybu a nesmi byt skfipnuté.

Plast nesmi byt poSkozeny a nesmi se na ném nachazet zuby nebo promackliny (se znamkami
opotfebeni apod.) u vstupu kabelu.

Tésnici pouzdro a podlozky vstupu kabelu musi odpovidat vnéjSimu priméru kabelu.

Pouzivate-li kabel, ktery byl pouzivany jiz pfedtim, musite pfed novou montazi kousek ochranného
plasté kabelu odfiznout, aby se tésnici pouzdro znovu ve stejném misté pfilis tésné neobepinalo kolem
kabelu. Bude-li vnéjsi plast kabelu poskozeny, kabel vyménte. Kontaktujte servisni stredisko.

Musi byt zohlednén pokles napéti v dlouhych kabelech. Jmenovité napéti hnaci jednotky je napétim
namérenym v misté pfipojeni kabelu k ¢erpadiu.

UPOZORNEN:I:

Pokud tak neucinite, muze dojit k zasahu elektrickym proudem, zkratu nebo zranéni v dusledku

f Pfed pfipojenim kabelu ke svorkovnici zkontrolujte Fadné odpojeni napajeni (tj. proudovy jistic).

neumysiného spusténi cerpadla.
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POZOR:
Bude-li nutné kabel prodlouZit, pouzijte prodluZovaci kabel se stejnou Ci vétsi velikosti Zil, jako ma
kabel dodavany s Cerpadlem. Pouziti kabelu s nespravnou velikosti znemozni motoru v dosazeni
uplného potencialu, nebo mlze zplsobovat prehfati kabelu, coz maze byt pFi¢inou pozaru,
probijeni &i zasahu elektrickym proudem.

o Bude-li kabel s profiznutym nebo poskozenym plastém ponoren do vody, mize se voda dostat do
Cerpadla a zpusobit zkrat motoru. To po$kodi ¢erpadlo, coz muze byt pfi¢inou probijeni, zasah
elektrickym proudem nebo spaleni.

e Abyste zabranili profiznuti nebo pokrouceni kabelu, coz by poskodilo ¢erpadlo a mohlo by se stat
pfi¢inou probijeni, zasahu elektrickym proudem nebo pozaru, zajistéte, aby byl kabel kryty pfed
vnéjSimi vlivy.

e Bude-li nutné ponofit kabel do vody, zkontrolujte kompletni upevnéni pfipojovaci ¢asti. Pokud tak
neucinite, muze dojit k probijeni, zasahu elektrickym proudem ¢&i spaleni.

« Konce kabelu nikdy neponofujte do vody

o Bude-li nutné kabel prodlouzit, pouZijte prodluZovaci kabel se stejnou ¢&i vétsi velikosti Zil, jako ma kabel
dodavany s Cerpadlem.

~— Kabel

Prodluzovaci kabel

« Aby se voda nedostala dovnitf do kabelu, zkontrolujte upevnéni pfipevhovaci ¢asti kabelu.

« Aby se kabel neposkodil, vedte jej tak, aby nebyl ohnuty, zlomeny, nebo namacknuty na konstrukci.
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Bezpecné utahnéte oba konce kabelu na svorkovnici.

e Na obrazku niZe je znazornéno spravné pfipevnéni jednofazového kabelu
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cz
6 Provoz

Bezpeénostni opatreni

NEBEZPECI:
Bude-li nutné pracovat na Cerpadle, zkontrolujte, Ze je izolovano od zdroje napajeni a nemuze se
zapnout.

UPOZORNENI:

Cerpadlo nikdy nezapinejte s nenainstalovanymi bezpe&nostnimi prvky.

Nikdy nespoustéjte Cerpadlo se zablokovanou vytlaénou hadici nebo s uzavienym vytlatnym
ventilem.

Zkontrolujte, ze mate kam ustoupit.

Nikdy nepracujte sami.

POZOR:
Bude-li ¢erpadlo vybaveno automatickou regulaci hladiny a/nebo vnitfnim stykacem, hrozi nahlé
opétovné spusténi.

Nebezpeci spojena s elektrickym proudem:
Nebezpeci zasahu elektrickym proudem. U tohoto zafizeni nebylo zkoumano pouZziti
v plaveckych bazénech. Pfi pouziti u plaveckych bazénu plati zvlastni bezpe&nostni pfedpisy.

> P> PP

6.1 Pred spusténim

>

POZOR:

¢ Nespravné napéti a frekvence napajeciho zdroje zabrani erpadlu v dosazeni jeho plného potencialu a
mohou byt také pFicinou probijeni, zasahu elektrickym proudem nebo poZaru.

e Znovu zkontrolujte typovy Stitek Cerpadla, abyste si ovéfili, ze jsou jeho napéti a frekvence spravné.

e Zkontrolujte zapojeni, napajeci napéti, kapacitu jistiCe svodového proudu a izolaéni odpor motoru.

UPOZORNEN:I:
o Referencni hodnota izolaéniho odporu = 30 MQ. ZkuSebni postup najdete na strance 14
o Upravte nastaveni pfepétové ochrany (ij. jistice) podle jmenovitého proudu Cerpadia.

UPOZORNENI:
e Zkontrolujte jmenovity proud na typovém Stitku Cerpadia.

6.2 Zkusebni provoz

A

UPOZORNEN::

e Zkontrolujte, Ze zafizeni nemuze sklouznout nebo se preklopit a zranit lidi i zpUsobit hmotné Skody.

e V nékterych pfipadech montaze mlze byt Cerpadlo a okolni kapalina horka. Myslete na nebezpedi
popaleni.

o Zajistéte, aby se blizko spusténého zafizeni nikdo nezdrzoval. Pfistroj sebou bude trhat ve sméru
opacném k otaceni obézného kola.
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POZOR:
Zkontrolujte smér otaceni Cerpadla. Opacny smér otaceni Cerpadla, kdyz je ponofeno ve vodé,
¢erpadlo poskodi, coz mlze zpUsobit probijeni, zasah elektrickym proudem nebo pozar.

POZNAMKA:
Kontrola Cerpadla
Zkontrolujte, ze Cerpadlo ani kabely nejsou fyzicky poSkozené.
Zkontrolujte hladinu oleje v olejovém pouzdru.
Vymontujte pojistky nebo oteviete jisti€ a zkontrolujte, Ze je mozné volné otacet obéznym kolem.
Zkontrolujte, Ze (pfipadné) sledovaci vybaveni funguje.

A. Cerpadlo na chvilku (1 az 2 vtefiny) spust'te a zkontrolujte, ze se otaéi spravnym smérem.
UPOZORNEN::
Pfed pfepojenim konektor pro zménu sméru otaceni zkontrolujte spravné odpojeni napajeni (1j.
jistiCe) a uplné zastaveni obézného kola. Nedodrzeni tohoto pokynu mize zpUsobit vazné
nehody, v&etné zasahu elektrickym proudem, zkratu nebo zranéni.

Pro kontrolu sméru otaceni Cerpadla pouzijte fazovy ukazatel otaceni.

UPOZORNEN:I:
Pfi pouziti testeru sledu fazi si prec¢téte pfilozeny navod k obsluze.

Dva zptisoby kontroly spravného otaceni ¢erpadia
1. P¥i pohledu na obézné kolo.
PFi pohledu na ¢erpadlo zdola (sani) by se mélo obézné kolo
otacet doleva (nebo viz typovy §titek).

2. P¥i pohledu na ¢erpadlo shora.
Protoze obézné kolo neni vidét, nejlepSim zplsobem kontroly

otacCeni je kontrola trhani Cerpadla smérem vzad, jakmile se Plovakovy
. - N vy . . /
spusti. Pohyb trhani vzad by mél sméfovat doleva, jak vidite na /1 spinag
obrazku vpravo.
s Pohyb

POZNAMKA: U inteligentniho &erpadla byste méli pouzit kovové télo
Sroubovaku a propojit snimac¢ vodni hladiny a tahlo, jinak se €erpadlo Ny
nespusti. i r

POZNAMKA: U gerpadla s plovakovym spinadem byste méli tento
spina¢ pfidrzet nahofe rukou, jinak se ¢erpadlo nespusti.

PFimv on-line start

Pro obraceni sméru ota€eni musite u tfifazového napajeni pouzit L X ¥ l
nasledujici protiopatreni. @ @ @ @
PROTIOPATRENI:
Prohodte dva ze tfi vodiCi oznacené jako U, V a pfipadné W. (P¥iklad)

Prohozeni
FazivaWw

B. Na kratkou dobu (S1minutu) spust’te erpadlo a zkontrolujte:
o Provozni proud
PouZijte AC ampérmetr (svorku) a zméfte proud na fazich U, V a W, jez jsou pfipojeny ke
svorkovnici.
o Provozni napéti
Pouzijte AC voltmetr (zkousecCku) a zmérte napéti na svorkovnici.
Tolerance napajeciho napéti = do + 10 % jmenovitého napéti.
e Vibrace
POZOR:
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Bude-li Cerpadlo vytvaret velké mnozZstvi vibraci, hluku nebo zapachu, ihned odpojte napajeni a
kontaktujte servisni stfedisko.
S provozem pokracéujte, pokud nebudou béhem zkuSebniho provozu pozorovany Zzadné
abnormality.

6.3 Provoz A
UPOZORNENI:

o Cerpadlo miize byt za provozu velice horké. Abyste se nepopalili, nedotykejte se &erpadla holyma
rukama.

¢ Nevkladejte prsty nebo pfedméty do saciho otvoru Cerpadla. Mohlo by to zpUsobit zranéni, zasah
elektrickym proudem nebo pozZar.

e Nebudete-li Cerpadlo delSi dobu pouzivat, zkontrolujte spravné odpojeni napajeni (napfiklad jistic).
Zhorsi-li se stav izolace kabell, mize to zpusobit probijeni, zasah elektrickym proudem nebo pozar.

UPOZORNENI:
o Pfi kontrolach a opravach odpojte napajeni, aby se ¢erpadlo nemohlo samovolné zapnout. Neodpojeni
napajeni mlze zpusobit vazné nehody, v€etné zasahu elektrickym proudem, zkratu a zranéni.
e P¥i vypadku elektrického proudu odpojte napajeni Eerpadla. Neumysiné spusténi cerpadla po
obnoveni pfivodu proudu by mohlo velmi ohrozit osoby v blizkosti Cerpadla.

POZOR:

¢ Nebude-li odstranéna pfi¢ina problému, bude €erpadlo opakovat cyklus ,stop-and-go“, coz mlze
Cerpadlo poskodit, zpUsobit probijeni a zasah elektrickym proudem. Proto po vypojeni z napajeni
najdéte a opravte pfi¢inu problému provedenim inspekce a oprav.

¢ Nespoustéjte Cerpadlo s vétsi nez pfedepsanou vytlacnou vyskou, nebo bude-li sitko zaneseno
necistotami. Pfi nedodrzeni tohoto pokynu nedosahne ¢erpadlo svého Upiného potencialu a muze
rovnéz vytvaret neobvykly hluk &i vibrace a zplsobit poSkozeni Cerpadla, coz mize byt pFicinou
probijeni, zasahu elektrickym proudem a pozaru.

Dojde-li v motoru k proudovému pretizeni, nebo se motor za nize uvedenych podminek prehreje, pak se kvuli
ochrané automaticky vypne bez ohledu na hladinu vody pfi provozu.

e Extrémni vykyvy napajeciho napéti.

e Cerpadlo pracuje pretizené.

e Cerpadlo pracuje s otevienou fazi nebo se zadrhava.

6.4 Systém ochrany motoru

A UPOZORNEN:I:

1. Tepelna ochrana okruhu
Néktera Cerpadla jsou vybavena vnitinim ochrannym zafizenim motoru (tepelna pojistka okruhu).
Bude-li zjistén nadmérny proud nebo pFehfivani motoru, napfiklad z nasledujicich divodu, Cerpadlo se
automaticky zastavi bez ohledu na hladinu vody, aby byl chranén motor.

o Zména polarity napajeciho napéti
o Pretizeni

2. Miniaturni jisti€ (nestandardni konfigurace)
Bude-li se civka z jakéhokoliv divodu pfehfivat, pak ohnuti bimetalu v miniaturnim jisti€i spusti signal,
ktery nasledné pfes externi obvod ve spoustéci konzoli nebo ovladacim panelu vypne pfivod proudu do
motoru. Kdyz se teplota vrati do normalu, jisti¢ se automaticky resetuje, ovSem opétovné spusténi je fizeno
spoustéci konzoli nebo ovladacim panelem.
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UPOZORNEN::

« Miniaturni jisti¢ s kontaktem ,b“ je upraven, takZe normalné je ,zavifeny“ a pfi pfehfati se ,otevie“.

« Abyste chranili motor pfed proudovymi narazy, zkontrolujte, Ze jste do vnéjsi spoustéci konzole nebo na
ovladacim panelu namontovali jisti€ motoru, tepelné relé nebo podobné zafizeni.

6.5 Hladina vody za provozu

U spusténého Cerpadla davejte pozor na hladinu vody. Dovolite-li Eerpadlu béh na sucho, poskodi se.

POZOR:
Cerpadlo nespoustéjte nad minimalini hloubku ponoru, protoZe by to poskodilo &erpadlo a zpUsobilo
probijeni a zasah elektrickym proudem.

Nize uvedena tabulka ukazuje minimalni hladinu vody za provozu podle vykonu. Zajistéte, aby hladina
vody neklesala pod tyto hodnoty.

MODEL Minimalni hladina vody
MODEL 1: 0,25-0,75 kW 50 mm
MODEL 2: 1,5-2,2 kW 87 mm
MODEL 2: 3,7-5,5 kW 76 mm
MODEL 2: 7,5-11 kW 142 mm
MODEL 3: 0,75 kW 140 mm
MODEL 3: 2,2 kW 180 mm
MODEL 4: 1,5-2,2 kW 110 mm
MODEL 4: 3,7-5,5 kW 135 mm

Hladina vody u modeld, které nejsou uvedeny v tabulkach, by se méla nachazet nad sitkem cerpadla.

7 Udrzba a kontroly

i] A\

Bezpecénostni opatieni

NEBEZPECI:
Pfed instalaci nebo opravami zafizeni odpojte od elektrické napajeni a odpojeni zajistéte.

UPOZORNEN:I:

« P¥ipraci s Cerpadlem vzdy dodrzujte bezpecnostni pokyny.

« Zkontrolujte, ze zafizeni nemU(ze sklouznout nebo se preklopit a zranit lidi €i zpUsobit hmotné Skody.
» Pred praci na ¢erpadle je dikladné oplachnéte Cistou vodou.

« Po demontaZzi oplachnéte komponenty vodou.

Zkontrolujte, Ze jste splnili tyto pozadavky:

Pfed pouzitim svaFecich nebo elektrickych ru€nich nastroju zkontrolujte, Ze nehrozi nebezpeci vybuchu.
Pfed manipulaci nechte vSechny komponenty systému a €¢erpadla vychladnout.

Zkontrolujte, Ze vyrobek a vSechny jeho komponenty jsou dikladné vycistény.

Neotevirejte Zadné odvzdusnovaci nebo vypoustéci ventily ani neodstrariujte Zadné zatky, kdyz je
systém pod tlakem. Nez budete Cerpadlo rozmontovavat, odstrafiovat zatky nebo odpojovat potrubi,
zkontrolujte, Ze je €erpadlo izolovano od systému a Ze je vypustén tlak.
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Myti €erpadla
Odstrante vSechny nedistoty zachycené na vnéjSim povrchu Cerpadla a pfistroj omyjte vodou. Zvlastni
pozornost vénuijte prostoru obézného kola, z néhoz odstrante vdechny nedistoty.

Kontrola vnéjSku €erpadla
Zkontrolujte, Zze neni barva oloupana, ze neexistuje zadné poskozeni a Ze nejsou uvolnéné Srouby a matice.
Bude-li barva oloupana, nechte ¢erpadlo uschnout a natér opravte.

POZNAMKA:

Bude-Ili nutné €erpadlo rozmontovat kvuli poskozeni nebo uvolnénym Sroubdm ¢&i maticim, obratte se na
prodejce, od néhoz jste zafizeni zakoupili, nebo pobocku vyrobce ve vasi oblasti.

8 Kontrola

Interval Pfedmét kontroly
o Meéreni izolaéniho odporu
1. referenéni hodnota studeného izolacniho odporu = 20 MQ min (studeny).
2. referenéni hodnota tepelného izolaéniho odporu = 1 MQ min (tepelny).
POZNAMKA:
U motoru musi byt zkontrolovano, zda je izolaéni odpor podstatné nizsi nez odpor zjistény,
pfi posledni kontrole.
. .«_» |o MEé&feni zatézovaciho proudu
Mésicné

Musi se nachazet v ramci jmenovitého proudu

« MEérFeni napajeciho napéti
« Tolerance napajeciho napéti
1. nepfetrzity chod: max. £ 5 % jmenovitého napéti.
2. preruSovany chod: max. £ 10 % jmenovitého napéti.

« Kontrola obézného kola
Jestlize podstatné klesne vykon, maze byt obézné kolo opotiebené.

o °
Po pul roce
[ ]

Kontrola zvedaciho fetézu nebo lana.
Kontrola a vyména oleje.

« Vyména oleje a vyména mechanické ucpavky v komore.

Kazdych 12 mésic(, nebo po 6 000 hodinach pouzivani podle toho, co nastane dfive.
POZNAMKA:
Ohledné kontroly a vymény mechanickych tésnéni se obratte na prodejce, od néhoz jste
zarizeni zakoupili, nebo pobocku vyrobce ve vasi oblasti.

Jednou za 2
az 5 let

« Generalni oprava

« U Cerpadla musi byt provedena generalni oprava, pfestozZe se pfi provozu chova normainé.
Pfi nepfetrzitém i opakovaném provozu mozna bude muset byt generalni oprava Cerpadla
provedena dfive.

POZNAMKA:

Ohledné generalni opravy Cerpadla se obratte na servisni stfedisko spolecnosti Pumpa a.s.

8.1 Skladovani

POZNAMKA:

| Nebude-li Cerpadlo delSi dobu pouzivano, vytahnéte jej, nechte uschnout a ulozte uvnitf.

Pfed opakovanou instalaci spustte ¢erpadlo na zkousku. Zistane-li Eerpadlo ponofené ve vodé, pravidelné
jej spoustéjte (tj. jednou tydné), aby rez nezablokovala obézné kolo.
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9 Odstranéni potizi

] A\

NEBEZPECI:

v r

Nebezpedi zranéni. Neopravujte ovladaci panel, pokud je pod napétim. Problémy s elektroinstalaci musi
odstranit kvalifikovany elektrikar. Nedodrzeni téchto pokynu bude mit za nasledek tézka zranéni, smrt a/nebo

hmotné Skody.

UPOZORNENI:

Pfred opravami €erpadlo vzdy odpojte od elektrické sité a zajistéte, abyste predesli neCekanému spusténi.
Pokud tak neucinite, nasledkem muze byt smrt nebo vazné zranéni.

Pfed Zzadosti o opravu si peclivé preététe tento navod. Nebude-li erpadlo po opakované kontrole fungovat
normalné, obratte se na servisni stfedisko spole¢nosti Pumpa a.s.

spusti, ale ihned
se zastavi a
zpusobi aktivaci
jistiCe motoru

PFiznak PfiCina Protiopatfeni

Neni dodavana zadné elektfina (tj. vypadek |Kontaktujte dodavatele elektfiny nebo elektrikarsky
elektfiny) servis.

. Otevieny obvod nebo Spatné pfipojeny Zkontrolujte, zda je u kabelu nebo vodi€e rozpojeny

Cerpadlo se kabel. okruh.

nespousti — A - i ,
Poruchy automatického ovladani (ovladaci |Zkontrolujte pfi€inu a pak pozadejte odborniky o
panel) opravu
Zablokované obézné kolo Zkontrolujte Cerpadlo a odstrarite prekazku
Zablokované obézné kolo Zkontrolujte ¢erpadlo a odstrarite pfekazku.
Pokles napéti Opravte nva}.pen, aby <v)dpov’|dalo Jmenow’terrlu ,napetli

nebo pouzijte prodluzovaci kabel odpovidajici normam.
. Porucha kulatého tepelného jistiCe nebo TR
Cerpadlo se ochranného zafizeni vymena ci serizen|

50Hz model je provozovan se 60 Hz.

Zkontrolujte typovy Stitek a vyménte Cerpadlo nebo
obézné kolo.

Sitko je zanesené a Cerpadlo bézelo
dlouhou dobu na prazdno (na sucho).

Odstranite prekazku.

Abnormalni chovani motoru.

Motor opravte, nebo jej vyménite za novy.

Cerpadlo nasava pfili§ mnoho usazenin.

Pod &erpadlo umistéte betonovy blok, aby nenasévalo
usazeniny.

Vytlaéna vyska
Cerpadla a
cerpany objem
isou nizké.

Opotfebované obézné kolo nebo kryt sani.

Vyménte.

Hadice muze byt ohnuta nebo ucpana.

Snizte poc¢et ohybu hadice na minimum. (Na mistech
s velkym mnozstvim necistot vlozte erpadlo do
sitovaného kose.)

Cerpadlo je ponofeno pfili§ mélce a nasava
vzduch

Cerpadlo ponoite hloubgji, aby se nachazelo celé pod
hladinou.

Zkontrolujte, Ze je otevieny uzaviraci ventil

Otevrete uzaviraci ventil

Sitko je zanesené nebo obalené
necistotami.

Odstrarite pfekazku. Pod &erpadlo umistéte betonovy
blok, aby nenasavalo usazeniny.

Motor se toCi obracené.

Prohodte pfipojeni napajecich svorek.

Cerpadlo hlugi
nebo vibruje

Mohou byt poSkozena loziska motoru.

Ohledné vymény loZisek se obratte na prodejce, od
néhoz jste zafizeni zakoupili, nebo poboc¢ku vyrobce ve
vasi oblasti.

Ohnuta hridel

Opravte, nebo se obratte na nejbliz§i pobocku vyrobce
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1 Symboly

V navode na obsluhu su uvedené nasledujuce symboly, ktorych ucelom je ufahéit pochopenie uvedene;j
poziadavky.

DodrZujte pokyny a vystrahy, v opacnom pripade hrozi riziko podkodenia zariadenia a ohrozenie
bezpeclnosti osob.

V pripade nedodrzania pokynov Ci vystrah spojenych s elektrickym zariadenim hrozi riziko
poskodenia zariadenia alebo ohrozenie bezpelnosti oséb.

Poznamky a vystrahy pre spravnu obsluhu zariadenia a jeho Casti.

Ukony, ktoré méze vykonavat prevadzkovatel zariadenia. Prevadzkovatel zariadenia je povinny sa
zoznamit' s pokynmi uvedenymi v navode na obsluhu. Potom je zodpovedny za vykonavanie beznej
udrzby na zariadeni. Pracovnici prevadzkovatela su opravneni vykonavat bezné ukony udrzby.

Ukony, ktoré musia vykonavat kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, opravneny
vykonavat opravy elektrickych zariadeni, vratane udrzby. Tito elektrotechnici musi mat opravnenie
pracovat s elektrickymi zariadeniami.

5 B

Ukony, ktoré musia vykonavat kvalifikovany elektrotechnik. Specializovany technik, ktory disponuje
schopnostami a kvalifikaciou pre instalaciu zariadeni za beznych prevadzkovych podmienok a pre
opravu elektrickych i mechanickych prvkov zariadeni pri udrzbe. Elektrotechnik musi byt schopny
vykonat jednoduché elektrické a mechanické ukony spojené s udrzbou zariadeni.

2.

Upozoriuje na povinnost pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky.

OFF Ukony, ktoré sa smu vykonavat len na zariadeni, ktoré je vypnuté a odpojené od napajania.

Ukony, ktoré sa vykonavaju na zapnutom zariadeni.

Dakujeme Vam, ze ste si zakupili tento vyrobok a ziadame Vas pred uvedenim do prevadzky o
precitanie tohto Navodu pre montaz a obsluhu.
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2 Uvod

Ugelom tejto prirucky je poskytnut potrebné informécie pre:

InStalacia
Prevadzka
Udrzba

POZOR:
Pred inStalaciou a pouzivanim vyrobku si pozorne precitajte tento navod.

Nespravne pouzivanie vyrobku mbze viest k zraneniu oséb a poskodeniu majetku a tiez k strate
zaruky.

UPOZORNENIE:
Tento navod si uloZte pre buduce pouZitie a uchovavaijte ho v blizkosti ¢erpadla.

2.1 Bezpecnostna terminolégia a symboly
Bezpecénostné upozornenie

Je velmi déleZité, aby ste si pred manipulaciou s vyrobkom pozorne precitali, pochopili a
dodrZiavali bezpe€nostné upozornenia a predpisy uvedené nizSie v priru¢ke, aby ste predisli
zraneniu.

- Zranenia a zdravotné problémy

- Poskodenie vyrobku

- Poruchy vyrobku
Uroven ohrozenia Oznacenie
NEBEZPECENSTVO | Nebezpecna situacia, ktora, ak sa jej nezabrani, spésobi smrt alebo vazne
zranenie.
VAROVANIE Nebezpecna situacia, ktora by mohla mat za nasledok smrt’ alebo vazne
zranenie.
POZOR Nebezpecna situacia, ktora by mohla mat za nasledok lahké alebo stredne

tazké zranenie.

UPOZORNENIE Potencialna situacia, ktora by mohla mat za nasledok nepriaznivé

podmienky. Postup nesuvisiaci so zranenim.

Priklady spadaju do beznych urovni nebezpecenstva a mézu pouzivat’ d'alSie symboly:

Nebezpeclenstvo rozdrvenia
A Nebezpeclenstvo porezania

Nebezpecéenstvo urazu elektrickym pradom
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2.2 Zaruka na vyrobok

Rozsah platnosti

Vyrobca sa zavazuje opravit nasledujuce poruchy a chyby na nim predavanom vyrobku za nasledujucich
podmienok:

Zavady spbsobené chybami v konstrukcii, materialoch alebo spracovani.

Zavady sa nahlasuju servisnému stredisku spolo€nosti Pumpa a.s. v zaru¢nej dobe.

Vyrobok sa bude pouzivat len za podmienok uvedenych v tejto prirucke.

Sledovacie zariadenie naintalované vo vyrobku bude spravne pripojené a pouZzivané.

V3etky servisné prace a opravy budu vykonavat' pracovnici autorizovani vyrobcom.

Pouziju sa originalne diely vyrobcu.

Obmedzenia

Zaruka sa nevztahuje na chyby spésobené:
e nespravnou udrzbou
nespravnou instalaciou
upravami alebo zmenami vyrobku a inStalacie vykonanej bez konzultacie s vyrobcom
nespravnou opravou
beZnym opotrebovanim

Vyrobca neprebera Ziadnu zaruku na:
e zranenie
e materialne Skody
o ekonomické straty

Reklamacia
Vyrobky su vysoko kvalitné a oCakava sa od nich spolahlivda prevadzka a dlha Zivotnost. Ak ich v8ak
potrebujete reklamovat, obratte sa na servisné stredisko.

2.3 Bezpecnost’

VAROVANIE

e Obsluha musi byt oboznamena s bezpecnostnymi opatreniami, aby sa zabranilo zraneniam.

o V3etky zariadenia pod tlakom mézu pri pretlakovani vybuchnut, prasknut alebo z nich méze uniknut
obsah. Prijmite v3etky potrebné opatrenia, aby ste tomu zabranili.

e Prevadzka, instalacia alebo udrzba zariadenia spésobom, ktory nie je uvedeny v tomto navode,
moZzZe spbsobit smrt, vazne zranenie alebo posSkodenie zariadenia. To zahffha akukolfvek upravu
zariadenia alebo pouzitie dielov, ktoré nedodal vyrobca. Ak mate otazky tykajuce sa zamyslaného
pouzitia vyrobku, obratte sa pred pouzitim na servisné stredisko.

o V tejto priruke su jasne uvedené schvalené postupy demontaze zariadenia. Tieto metdédy sa musia
dodrziavat. Uzavreta kvapalina méze rychlo expandovat a sposobit’ prudky vybuch s nasledkom
zranenia. Nikdy nezahrievajte obezné kolesa, lopatky alebo ich montazne zariadenia, aby ste
ulahcili demontaz.

e Vyrobok pouzivajte podla pokynov.

POZOR:

A Musite postupovat podfa pokynov uvedenych v tomto navode. Nedodrzanie tychto pokynov
mobze spbsobit’ zranenie, podkodenie alebo poruchy.

26



SK
2.4 Bezpecnost' prevadzkovatela

i| A\

Obecné bezpecnostné pravidla

e Pracovny priestor vzdy udrziavajte v Cistote.

o Uvedomte si nebezpecenstvo, ktoré predstavuju plyny a para v pracovnom priestore.

¢ Vyhnite sa vSetkym rizikam spojenym s elektrickym pradom. Davajte pozor na rizika urazu
elektrickym prudom alebo oblukovym vybojom.

o Vzdy dbajte na riziko utopenia, urazu elektrickym prudom a popalenia.

VAROVANIE:

Vyrobok nikdy nepouzivajte, ak nie su nainStalované bezpecnostné zariadenia. Pozrite si tiez Specifické
informacie o bezpecnostnych zariadeniach v inych Castiach tejto prirucky.

Zapojenie

ElektroinStalaciu musia vykonavat' certifikovani elektrikari v sulade so vSetkymi medzinarodnymi,
narodnymi, Statnymi a miestnymi predpismi. Dal3ie informacie o poZiadavkach najdete v Casti venovane;j
zapojeniu.

2.5 Bezpecnost’ zivotného prostredia

i| A\

Pracovny priestor
Pracovny priestor vzdy udrziavajte v Cistote.

Predpisy o odpadoch a emisiach
Dodrziavajte nasledujuce predpisy o odpadoch a emisiach:
e Spravne zlikvidujte vSetok odpad.
e Spracované kvapaliny zlikvidujte v sulade s platnymi environmentalnymi predpismi.
o Vycistite vSetky rozliate kvapaliny v sulade s bezpe€nostnymi a environmentalnymi postupmi.

Zapojenie
Poziadavky na recyklaciu elektrickych zariadeni vam poskytne vas dodavatefl elektrickych zariadeni.

Pokyny na recyklaciu
Vzdy recyklujte podla nizSie uvedenych pokynov:
o Dodrziavajte miestne zakony a predpisy tykajuce sa recyklacie, ak zariadenie alebo jeho Casti prijme
autorizovana recyklacna spolocnost.
o Ak prvy pokyn neplati, vratte zariadenie alebo diely do najblizSieho servisu spolo¢nosti Pumpa a.s.
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3 Popis vyrobku

3.1 Technické parametre

PSX PSXA PXN
Teplota 40 °C 40 °C 35°C
PH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5
Trieda ochrany IP68 IP68 IP68
Izolacia Trieda F Trieda F Trieda B
Mazivo Turbinovy olej Turbinovy olej Turbinovy olej
VG32 VG32 VG32
ISTIC MOTORA Kruhovy tepelny isti¢ (k dispozicii len pre niektoré modely)
(ZABUDOVANY) Miniaturny isti€ (neStandardna konfiguracia)

3.2 Ugel pouzitia
Vyrobok je urCeny na Cerpanie odpadovej vody, uzitkovej vody a Cistej vody. Ak mate akékolvek otazky

tykajuce sa zamyslaného pouZzitia vyrobku, obratte sa na servisné stredisko.

UPOZORNENIE:
Cerpadlo nepouzivajte vo vysoko korozivnych kvapalinach.

3.3 Typovy stitok a informacie o modeli éerpadla
llustracny obrazok

L ]
I
I ™
Pumpa’ ReliEgils ﬁ c € Qmax = maximalny prietok
U Svitavy 1,618 00 Brno, CZ t— Hmax = maximalna vytlaéna vyska
MaxTemp = maximalna teplota Cerpanej kvapaliny
PSXA32,2 n. Max Depth = maximalna hibka ponoru
Qmax [m3/hod]: 55 P2 [kW]: 2,2 P2 = vystupny vykon motora
In = maximalny vstupny prud
Hmax [m]: 18,5 In[A]: 5 Weight = hmotnost &erpadia
MaxTemp [°C]: 40 400V 50 Hz
Max Depth [m]: 25 RPM: 2850
IP68 Weight [kg]: 41,5
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3.4 Nazvy Casti Cerpadla

Puzdro loziska
Mechanicka upchavka
Puzdro upchavky
Objimka hriadela
Tesnenie

Olejové tesnenie
Rozvadzacé

Obezné koleso
Sitko

O-krazok

Mechanicka upchavka
Drziak tesnenia
Objimka hriadela
Rozvadzaé

Obezné koleso
Tesniaci plast
Sitko

Hadicova spojka

Drzadlo i

14

Kébel . )
Hadicova spojka

0011
!

I/l///’/ ||1 4[///////
\\ \\' ‘_' '.l‘ » \\\\\\\\\\&\ SSESY

“§\\\\\\\

Drzadlo

Kabel

Drzadlo

SK

Puzdro loziska
Mechanicka upchavka
Objimka hriadela

Drziak tesnenia
Obezné koleso

Rozvadzad

Sitko

Spojka s puzdrom

Mechanicka upchavka
Puzdro upchavky
Objimka hriadefla

Drziak tesnenia
Obezné koleso

Rozvadzadé

Sitko

Poznamka: Tato schéma zobrazuje usporiadanie dielov na typickom modeli. Vonkajsi vzhlad a vnutorna
konstrukcia sa m6zu v jednotlivych modeloch mierne [iSit.
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3.5 Technické udaje a funkcia inteligentného elektrického ¢erpadia

v polohe Vypnuté (OFF).

POZNAMKA: Cerpadlo bude pri dotyku s vodou v polohe Zapnuté (ON) a pri vynoreni z vody

< L . Cas Cas obnovy .. .
C. Kategoria Nastavena hodnota spustenia (s)| prevédzky (s) Rezim obnovy prevadzky (s)
Strata fazy Manualna obnova prevadzky (ru¢ne
1 — 2 — vypnite napajanie ---- opravte napajanie
--- zapnite napajanie, Cerpadlo bezi)
Zaseknutie Dvojnasobny Manualna obnova prevadzky ( ruéne
2 obezného kolesa menovity prud 0.1 . vypnite napajanie ---- vyrieSte problém
’ napajanie --- zapnite napajanie,
Cerpadlo bezi)
Ochrana Ak su elektrické Manualna obnova prevadzky (ru¢ne
3 postupnosti faz vedenia nespravne . . vypnite napéjanie ---- prehodte vstupny
pripojené, Cerpadlo vodi¢ --- zapnite napdjanie, Cerpadlo
nebude fungovat bezi)
Prepatova = 1,2-nasobok Automatické obnovenie prevadzky
4 o . 30 300
ochrana menovitého pradu
Nizkonapatova <323V Automatické obnovenie prevadzky
5 5 300
ochrana
Prepatova 2460V Automatické obnovenie prevadzky
6 5 300
ochrana
7 Teplotna ochrana| Vinutie 2125+ 5 °C 0.1 . Automatické obnovenie prevadzky
) (vinutie 80 + 10 °C)
8 Kontrola hladiny Uvedené inde . . -

vody

Inteligentny rezim kontroly hladiny vody na elektrickom €erpadle

Ak je plavakovy spinac¢ (alebo snimac€ hladiny vody) v polohe "ON" (zapnuté) pri zapnutom Cerpadle,
znamena to, ze sa Cerpadlo spusti.
Ak je plavakovy spinac (alebo snima¢ hladiny vody) v polohe "OFF" (vypnuté) pri zapnutom &erpadle,
znamena to, ze Cerpadlo sa zastavi po 60 s nepretrzitej prevadzky, ale ak sa plavakovy spinac (alebo
snimac hladiny vody) prepne spat do polohy "ON" (zapnuté) do 60 s od polohy "OFF" (vypnuté),
Cerpadlo bude pracovat nepretrzite.
Cas zastavenia: ak sa erpadlo zastavi z ddvodu nizkej hladiny vody, do 60 s sa nespusti (aj ked je
plavakovy spinac /alebo snimac hladiny vody/ prepnuty do polohy "ON"); ak chcete Cerpadlo znovu
spustit do 60 s po jeho zastaveni, musite ho odpojit od napajania
Rezim obnovy prevadzky: Ked sa Cerpadlo zastavi z dovodu nizkej hladiny vody, automaticky sa po 60
s znovu spusti, ak sa plavakovy spina¢ (alebo snimac¢ hladiny vody) prepne do polohy "ON".
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4 Pred pouzitim

]
4.1 Kontrola vyrobku

o Po doruceni skontrolujte, i nie je poSkodeny obal alebo & nechybaju polozky.

e Otvorte balenie a skontrolujte, ¢i nedoslo k poSkodeniu pri preprave a ¢i sa neuvolnili matice alebo
skrutky.

e Ak nieCo nie je v poriadku, podajte reklamaciu prepravnej spolo¢nosti.

UPOZORNENIE:

Ak si vyrobok vyzdvihnete od distributora, poziadajte o reklamaciu priamo jeho.

4.2 Kontrola parametrov
Skontrolujte typovy §titok Cerpadla a uistite sa, Ze je to objednany vyrobok. Venujte osobitnu pozornost
informaciam o napati a frekvencii.

UPOZORNENIE:

Ak zistite akékolvek poskodenie alebo nezrovnalosti, kontaktujte predajcu vyrobcu, u ktorého ste vyrobok

4.3 Specifikacia vyrobku
POZOR: Nepouzivajte vyrobok za inych ako uvedenych podmienok. Mohlo by to spbsobit’ skrat,
uraz elektrickym prudom alebo poziar, pripadne zabranit plnému vyuZitiu potencialu vyrobku.

4.4 Postup spustenia

Priamy on-line Start

5 Instalacia

i| A\

NEBEZPECENSTVO:
Pred inStalaciou alebo opravami zariadenia odpojte z elektrickej siete a zabezpecte, aby sa nemohlo
spustit nahodne.

VAROVANIE:
Uistite sa, Ze sa zariadenie neméze posunut alebo prevratit a zranit osoby alebo spbsobit
materialne Skody.

T VAROVANIE:

Nebezpecenstvo urazu elektrickym pradom! Pred inStalaciou Cerpadla skontrolujte, ¢i sa kabel
alebo jeho privod neposkodil pri preprave.

POZOR:
Pri pripajani potrubia k ¢erpadlu nikdy nepouzivajte hrubu silu.

31



SK
Platia tieto poziadavky:

o Na zabezpecenie spravnej instalacie pouzite rozmerovy vykres Cerpadla.

e Pracovny priestor riadne ohradte, napriklad zabradlim.

e Pred pouzitim zvarania alebo elektrického ru¢ného naradia sa uistite, ze nehrozi nebezpecenstvo
vybuchu.

e Pred instalaciou Cerpadla odstrarite vSetky necistoty zo sacieho systému Cerpadia.

e Pred ponorenim Cerpadla do Eerpanej kvapaliny vZzdy skontrolujte smer otacania obezného kolesa.

VAROVANIE:

¢ Odchylka napajacieho napatia:

- nepretrzita prevadzka: max. £ 5 % menovitého napatia.
- preruSovana prevadzka: max. £ 10 % menovitého napatia.

e Pri pouzivani Cerpadla musi byt teplota vody v rozmedzi od 0 °C do 40 °C.

e Cerpadlo sa musi pouzivat len na &erpanie vody. Cerpadlo sa nesmie pouzivat na &erpanie
kvapalin, ako je olej, slana voda alebo organické rozpustadla.

e Cerpadlo sa nesmie pouzivat giastoéne rozobraté.

o Nepouzivajte Cerpadlo v oblasti, kde tlak vody presahuje nizdie uvedené hodnoty, pretoZze by mohlo
dojst’ k posSkodeniu ¢erpadla alebo ku skratu €i urazu elektrickym pradom.

5.1 Priprava na instalaciu

NiZSie suU uvedené nastroje a pristroje, ktoré su potrebné na instalaciu ponorného &erpadla na
vSeobecné ucely drenaze.

AC AC ampérmeter tester izolacného odporu
(svorka) (tester Megger)

G -
el »{/\

KlG¢e na utiahnutie Kface na pripojenie napajania
skrutiek a matic (skrutkovac alebo rurkovy kluc

Kontrola pred instalaciou
Zmerajte odpor medzi kazdym fazovym vodi€om a uzemnovacim kablom (Zltozeleny), aby ste skontrolovali
izolacny odpor motora.

UPOZORNENIE:
Referencna hodnota izolaéného odporu = 30 MQ.
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5.2 Instalacia ¢erpadla
Cerpadlo sa méze prepravovat a je navrhnuté tak, aby mohlo pracovat bud tpline, alebo &iastoéne
i ponorené v &erpanej kvapaline. Cerpadlo je vybavené hadicovou alebo potrubnou pripojkou.
Kabel vedte tak, aby sa ostro neohybal, nebol stlaeny a nemohol byt nasaty do ¢erpadla.

5.2.1 Instalacia pruzného potrubia
¢ Nasadte hadicu a zaistite ju pomocou hadicovej spony.

Hadice
\

Hadicova spona __ )3

Vytlacny otvor

Spojka s pouzdrem

5.2.2 Instalacia pevného potrubia

e Zarovnajte potrubie a vytlaény otvor Cerpadla a drzte ho vo zvislej
polohe, potom ho zaskrutkujte smerom doprava.

e S Cerpadlom manipulujte opatrne. Na zavesenie - pri spustani alebo
zdvihani - pouzite ocelové lanko alebo retaz upevnenu k drzadlu
Cerpadla.

e Cerpadlo instalujte iba v oblasti so spravnou hladinou vody.

Pevné potrubie

Ocelové lano

Vytlainy otvor
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POZNAMKA:

Podrobnosti o hladine vody potrebnej
Cerpadla najdete v Casti "Hladina vody pocas prevadzky" na

strane 24 tohto navodu.

e \Vypustacia hadica mbéze byt vedena vertikalne

alebo

vodorovne, ale nesmie byt prudko ohnuta.
e Pri pouziti hadice ako privodu
dodrziavajte nasledujuce pokyny: PouZite ¢o
najkratsiu dizku vypustacej hadice a minimalizujte
pocet ohybov. Uistite sa, ze koniec hadice (vytokova
strana) je zdvihnuty nad hladinu vody. Ak je koniec
hadice ponoreny do vody, voda mbzZe po zastaveni
Cerpadla prudit spat. Ak je koniec hadice nizSie ako
hladina vodného zdroja, voda méze prudit aj po

zastaveni Eerpadla.

A

POZOR:

Ak Cerpadlo absorbuje nadmerné mnozZstvo usadenin, méoze
déjst k posSkodeniu Cerpadla s naslednym prehriatim alebo

urazom elektrickym pradom.

POZNAMKA:

Prevadzkovatel musi zabezpecit vhodné potrubie. Potrubny

material nie je su€astou vyrobku.

e Cerpadlo musi byt pogas prevadzky umiestnené vo zvislej
polohe. Ak hrozi, ze derpadlo zapadne do usadenin,
umiestnite ho na zakladriu z materialu, napr. na beténové

bloky.

5.3 Elektroinstalacia

A\

Zakladné bezpecnostné pokyny

na prevadzku

k Cerpadlu

o VSetky elektroindtalatné prace musi skontrolovat certifikovany elektrikar. Dodrziavajte vSetky miestne

zakony a predpisy.

e Pred zacatim prace na zariadeni sa uistite, Ze zariadenie a ovladaci panel su odpojené od elektrickej
siete a nie je mozné ich zapnut. To plati aj pre riadiaci obvod.
o Netesnosti v elektrickych komponentoch mézu spdsobit poSkodenie zariadenia alebo vyhodenie

poistky.

e UdrZujte koniec kabla motora nad hladinou kvapaliny.
Skontrolujte, &i su vSetky nepouzivané vodiCe izolované.
o Ak nie je spravne zapojené vedenie alebo ak je vyrobok chybny i poSkodeny, hrozi nebezpeéenstvo

urazu elektrickym pradom.

VAROVANIE:
& Spustacie zariadenie neinstalujte v oblasti s nebezpecenstvom vybuchu, pokial nie je

certifikovany proti vybuchu.
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Poziadavky

Na elektroinstalaciu sa vztahuju tieto vSeobecné poziadavky:

o Sietové napatie a frekvencia musia byt v stlade s udajmi na typovom Stitku.

o Poistky a isti¢e musia mat primerané menovité hodnoty a ochrana ¢erpadla proti pretazeniu musi byt
pripojena a nastavena na menovity prud podla typového &titku a schémy zapojenia. Startovaci prad pri
priamom on-line Starte méze byt az Sestnasobok menovitého prudu.

o Poistky a zapojenie musia byt v sulade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

o Ak je predpisana prerusovana prevadzka, ¢erpadlo musi byt vybavené monitorovacim zariadenim na
podporu tejto prevadzky.

5.4 Uzemnenie

/N

Nebezpecenstvo spojené s elektrickym prudom:

V3etky elektrické zariadenia musite uzemnit. To sa tyka zariadenia ¢erpadla, pohonu a monitorovacieho
zariadenia. Skontrolujte, ¢i je uzemnovaci vodi€ spravne pripojeny.

Ak dbjde k nahodnému vytiahnutiu kabla motora, uzemnovaci vodi¢ by mal byt poslednym vodi¢om, ktory
sa uvolni zo svorky. Skontrolujte, €i je uzemnovaci vodi¢ dIh§i ako fazové vodice. To plati pre oba konce
kabla motora.

Riziko urazu elektrickym pradom alebo popalenin. Ak je pravdepodobné, Ze ludia pridu do fyzického
kontaktu s Cerpadlom alebo ¢erpanymi kvapalinami, musite k uzemnenym svorkam pripoijit dalSie ochranné
zariadenie.

VAROVANIE:
Aby ste predisli poSkodeniu Cerpadla a zabranili pretaZeniu, ktoré by mohlo spdsobit uraz
elektrickym prudom, skontrolujte bezpecnu instalaciu uzemnovacieho vodica.

POZOR:

Aby ste predisli Urazu elektrickym prudom v doésledku nespravneho uzemnenia, nepripajajte
uzemnovaci vodi¢ k plynovému vedeniu, vodovodnému vedeniu, stlpu verejného osvetlenia ani k
uzemnovaciemu vodic€u telefénu.

5.5 Pripojenie kablov

Pri instalacii kablov platia nasledujiuce poziadavky:

e Kable musia byt v dobrom stave, bez ostrych ohybov a nesmu byt skrehnuté.

e PIast nesmie byt poSkodeny a na vstupe kabla nesmu byt Ziadne zuby ani priehlbiny (so znamkami
opotrebovania atd.).

e Tesniaca objimka a podlozky kablového vstupu musia zodpovedat’ vonkajSiemu priemeru kabla.

e Ak pouzivate kabel, ktory bol pouzity uz predtym, musite pred opatovnou montazou odrezat kusok
ochranného plasta kabla, aby sa tesniaci obal na tom istom mieste opat prili§ tesne neobtodil okolo
kabla. Ak je vonkajSi plast’ kabla poskodeny, kabel vymerite. Kontaktujte servisné stredisko.

e Zohladnite ubytok napatia v dlhych kabloch. Menovité napatie pohonnej jednotky je napatie namerané
v mieste pripojenia kabla k ¢erpadlu.

UPOZORNENIE:

Pred pripojenim kabla k svorkovnici skontrolujte, ¢i je spravne odpojené napajanie (napr. isti¢). V
opacnom pripade moZze déjst k urazu elektrickym prudom, skratu alebo zraneniu v désledku
neumyselného spustenia Cerpadia.

POZOR:
A Ak bude potrebné kabel prediZit, pouZite prediZzovaci kabel s rovnakou alebo va&sou velkostou

Zil ako kabel dodany s Cerpadlom. Pouzitie nespravne dimenzovaného kabla zabrani motoru
dosiahnut pIny potencial alebo mbzZe spdsobit’ prehriatie kabla, ¢o mdze spbsobit’ poZiar, prepichnutie
alebo uraz elektrickym prudom.
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o Ak sa kabel s prerezanym alebo poskodenym plastom ponori do vody, voda sa mbze dostat do
Cerpadla a spdsobit’ skrat motora. Tym sa poskodi ¢erpadlo, o méze spbsobit prepichnutie, uraz
elektrickym pradom alebo popalenie.

Aby ste zabranili prerezaniu alebo prekruteniu kabla, ktoré by poskodilo Eerpadlo a mohlo by byt
pri€inou prepichnutia, urazu elektrickym pradom alebo poZiaru, zabezpecte, aby bol kabel zakryty pred
poveternostnymi vplyvmi.

Ak bude potrebné ponorit kabel do vody, skontrolujte uplné upevnenie spojovacej ¢asti. V opacnom
pripade méze dojst k prepichnutiu, urazu elektrickym prudom alebo popaleniu.

Nikdy neponarajte konce kabla do vody

« Ak je potrebné kabel prediZit, pouzite predizovaci kabel s rovnakou alebo va&sou velkostou zil ako kabel
dodany s Cerpadlom..

Predlzovaci kabel —

« Aby ste zabranili vniknutiu vody do kabla, skontrolujte upevnenie spajacej €asti kabla.

« Aby ste zabranili poSkodeniu, vedte kabel tak, aby nebol ohnuty, zlomeny alebo pritlateny o konstrukciu.

i

Bezpecne utiahnite oba konce kabla na svorkovnici.
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e Na obrazku niZSie je znazornené spravne pripevnenie jednofazového kabla

(2) (3)
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6 Prevadzka

Bezpecénostné opatrenia

NEBEZPECENSTVO:
V pripade prace na Cerpadle sa uistite, Ze je izolované od zdroja napatia a nemo&ze byt nahodne
zapnuté.

UPOZORNENIE:

Nikdy nezapinajte Cerpadlo bez nainstalovanych bezpecnostnych prvkov.

Nikdy nespustajte Cerpadlo so zablokovanou vytlaénou hadicou alebo so zatvorenym vytlaénym
ventilom.

Uistite sa, ze mate kam ustupit.

Nikdy nepracujte sami.

POZOR:
Ak je Cerpadlo vybavené automatickou regulaciou hladiny a/alebo vnutornym stykacom, existuje
riziko nahleho opatovného spustenia.

Nebezpecenstvo spojené s elektrickym pradom:
Riziko urazu elektrickym prudom. Toto zariadenie nebolo testované na pouzivanie v bazénoch.
Na pouzivanie v bazénoch sa vztahuju osobitné bezpecnostné predpisy.

> P> PP

6.1 Pred spustenim

>

POZOR:

¢ Nespravne napatie a frekvencia napdjania zabrani plnému vyuzitiu potencialu Cerpadla a moze tiez
spbsobit’ prehriatie, uraz elektrickym prudom alebo poZiar.

o Prekontrolujte vyrobny Stitok ¢erpadla a overte, i su napéatie a frekvencia Cerpadla spravne.

e Skontrolujte zapojenie, napajacie napatie, kapacitu istiCa zvodového prudu a izolany odpor motora.

UPOZORNENIE:
o Referencny izolany odpor = 30 MQ. Postup testu najdete na strane 14.
¢ Nastavenie prepatovej ochrany (t. j. istica) upravte podfa menovitého priadu ¢erpadla.

UPOZORNENIE:
o Skontrolujte menovity prud na typovom &titku Eerpadla.

6.2 Skusobna prevadzka

A\

UPOZORNENIE:

o Uistite sa, ze sa zariadenie nemdze posunut alebo prevratit' a zranit osoby alebo spdsobit materialne
Skody.

e V niektorych pripadoch inStalacie méze byt €erpadlo a okolita kvapalina horuce. Davajte pozor na riziko
popalenia.

o Dbaijte na to, aby sa nikto nezdrziaval v blizkosti spusteného zariadenia. Pristroj sebou bude trhat v
opa¢nom smere, ako sa otaCa obezné koleso.

POZOR: Skontrolujte smer ota€ania Cerpadla. Obrateny smer otacania ¢erpadlo ponorené vo vode poskodi,
¢o mbze spbsobit’ prebijanie, uraz elektrickym pradom alebo poziar.
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POZNAMKA:
Kontrola Cerpadla

e Skontrolujte, i Cerpadlo a kable nie su fyzicky poSkodené.

e Skontrolujte hladinu oleja v olejovej skrini.

o QOdstrante poistky alebo otvorte isti¢ a skontrolujte, ¢i sa obezné koleso méze volne otacat.

e Skontrolujte, &i je (volitelné) sledovacie zariadenie funkéné.
A. Na chvilu (1 az 2 sekundy) spustite ¢erpadlo a skontrolujte, ¢i sa ota¢a spravnym smerom.
UPOZORNENIE:

Pred opatovnym pripojenim konektorov na zmenu smeru otacania skontrolujte, Ci bolo
A Cerpadlo odpojené z napajania (t. j. isti€) a €i sa obezné koleso uplne zastavilo. V

opacnom pripade mdze dojst' k vaznym nehodam vratane zasahu elektrickym pradom,
skratu alebo zraneniu.

Na kontrolu smeru otacania Cerpadla pouzite fazovy indikator otacania.

VAROVANIE:
Pri pouZivani testera sledu faz si precitajte prilozeny navod na obsluhu.

Dva spdsoby kontroly spravneho ota¢ania ¢erpadla
1. Pri pohlade na obezné koleso.

Pri pohlade na Cerpadlo zdola (nasavanie) by sa obezné
koleso malo otacat dolava (alebo pozri typovy §titok).
2. Pohlad na ¢erpadlo zhora.
KedZe obezné koleso nie je viditelneé, najlepsim spésobom
kontroly ota&ania je skontrolovat, &i ¢erpadlo pri Starte netrha
dozadu. Trhavy pohyb dozadu by mal smerovat’ dofava, ako
vidite na obrazku vpravo.

POZNAMKA: V pripade inteligentného éerpadla by ste mali pouzit
kovoveé telo skrutkovacCa a pripojit snima¢ hladiny vody a tyc¢, inak
sa Cerpadlo nespusti.

POZNAMKA: V pripade &erpadla s plavakovym spinagom by ste
mali spinac drzat rukou v hornej €asti, inak sa Cerpadlo nespusti.

_D E
R X XX AR
BT

>

Ak chcete zmenit smer ota€ania, musite pouzit nasledujuce

protiopatrenie na trojfazové napajanie: || Priamy on-line $tart
Vymeiite dva z troch vodi¢ov oznac¢enych U, V a pripadne W. I Y. ij_
B. Cerpadlo spustite na kratky ¢as (<1 minuatu) a skontrolujte: @ @ @ @ (Priklad)
e Prevadzkovy prud rél':ih\t’):evr;ie
Pouzite striedavy ampérmeter (klieSte) a zmerajte prud na
fazach U, V a W, ktoré su pripojené k svorkovnici.

o Prevadzkové napitie
Pouzite striedavy voltmeter (skusacku) a zmerajte napatie na svorkovnici.
¢ Tolerancia napajacieho napatia = v rozmedzi £10 % menovitého napatia.
e Vibracie
POZOR:

Ak Cerpadlo produkuje velké mnozstvo vibracii, hluku alebo zapachu, okamzite odpojte napajanie
a kontaktujte servisné stredisko.
Pokraclujte v prevadzke, len v pripade, Ze sa pocas skusSobného spustenia nezistili Ziadne
abnormality.
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6.3 Prevadzka

UPOZORNENIE: f

e Cerpadlo sa mdze podas prevadzky velmi zahriat. Aby ste sa nepopalili, nedotykajte sa erpadla
holymi rukami.

o Do nasavacieho otvoru €erpadla nevkladajte prsty ani ziadne predmety. Mohlo by to spésobit
zranenie, uraz elektrickym prudom alebo poZiar.

o Ak nebudete Cerpadlo dlhSi ¢as pouZzivat, skontrolujte, ¢i je spravne odpojené od napajania (napr.
isti€). Ak sa izolacia kabla poskodi, méze to spbsobit prepichnutie, Uraz elektrickym pradom alebo
poziar.

VAROVANIE: A

o Pocas kontrol a oprav odpojte napajanie, aby ste zabranili samovolnému zapnutiu Eerpadla.
Neodpojenie napajania mbze spdsobit vazne nehody vratane urazu elektrickym prudom, skratu a
zranenia oséb.

o Pri vypadku napajania odpojte napajanie Cerpadla. Neumyselné spustenie ¢erpadla po obnoveni
napajania by mohlo byt velmi nebezpecné pre osoby v blizkosti ¢erpadla.

POZOR: A

o Ak sa pri€ina problému neodstrani, erpadlo bude opakovat cyklus "stop-Start", o méze poskodit
Cerpadlo, spbsobit’ prebijanie a uraz elektrickym pradom. Preto po odpojeni napajania najdite a
odstrante priinu problému vykonanim kontroly a opravy.

o Nespustajte Cerpadlo s va&Sou ako predpisanou vytlaCnou vySkou alebo ak sa sitko upcha
necistotami. Nedodrzanie tohto pokynu vedie k obmedzeniu potencialu Cerpadla a mdze tiez
spbsobit’ neobvykly hluk alebo vibracie a poskodenie Eerpadla, prebijanie, uraz elektrickym prudom
a poziar.

Ak ddjde k prudovému pretazeniu motora alebo k prehriatiu motora za podmienok uvedenych nizSie, motor
sa automaticky vypne z dévodu ochrany bez ohladu na hladinu vody pocas prevadzky:

o Extrémne kolisanie napajacieho napatia.

e Cerpadlo je v prevadzke pretazené.

e Cerpadlo pracuje s otvorenou fazou alebo sa zastavi.

6.4 Systém ochrany motora

UPOZORNENIE: A

1. Tepelna ochrana okruhu
Niektoré Cerpadla su vybavené vnutornym ochrannym zariadenim motora (tepelny istic).

Ak sa zisti nadmerny prud alebo prehriatie motora, napriklad z nasledujucich dévodov, Cerpadlo sa
automaticky zastavi bez ohladu na hladinu vody, aby sa ochranil motor.

e Zmena polarity napajacieho napétia
o Pretazenie

2. Miniaturny isti¢ (neStandardna konfiguracia)

Ak sa cievka z akéhokolvek dévodu prehreje, ohnutie bimetalu v miniaturnom isti€i spusti signal, ktory
potom vypne napdjanie motora prostrednictvom externého obvodu v Startovacej konzole alebo ovliadacom
paneli. Ked sa teplota vrati do normalu, isti¢ sa automaticky resetuje, ale opatovné spustenie sa ovlada
pomocou Startovacej konzoly alebo ovladacieho panela.
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UPOZORNENIE:

Miniatarny isti¢ s kontaktom "b" je upraveny tak, aby bol normalne "zatvoreny" a "otvoril" sa pri prehriati.

Na ochranu motora pred prepatim sa uistite, Ze ste do vonkajej spustacej konzoly alebo ovladacieho
panela nainstalovali isti¢ motora, tepelné relé alebo podobné zariadenie..

6.5 Hladina vody pocas prevadzky

Poc&as chodu Cerpadla sledujte hladinu vody. Ak nechate Cerpadlo beZat na sucho, poskodi sa.
POZOR: )
Nespustajte Cerpadlo nad minimalnu hlbku ponorenia, pretoZze by doslo k poSkodeniu ¢erpadla a
jeho prehriatiu a urazu elektrickym pradom.

V nasledujucej tabulke je uvedena minimalna hladina vody pocas prevadzky v zavislosti od vykonu.
Uistite sa, ze hladina vody neklesne pod tieto hodnoty.

MODEL Minimalna hladina vody
MODEL 1: 0,25-0,75 kW 50 mm
MODEL 2: 1,5-2,2 kW 87 mm
MODEL 2: 3,7-5,5 kW 76 mm
MODEL 2: 7,5-11 kW 142 mm
MODEL 3: 0,75 kW 140 mm
MODEL 3: 2,2 kW 180 mm
MODEL 4: 1,5-2,2 kW 110 mm
MODEL 4: 3,7-5,5 kW 135 mm

Hladina vody pre modely, ktoré nie su uvedené v tabulkach, by mala byt nad sitkom €erpadla.

7 Udrzba a kontroly

i] A\

Bezpeénostné opatrenia

NEBEZPECENSTVO:
Pred inStalaciou alebo opravou zariadenia odpojte napajanie a zaistite, Ze sa nespusti.

VAROVANIE:

e Pri praci s Cerpadlom vzdy dodrziavajte bezpecnostné pokyny.

e Uistite sa, Ze zariadenie nemédze skiznut alebo sa prevratit a zranit osoby alebo spdsobit $kody na
majetku.

e Pred pracou na ¢erpadle ho dbkladne oplachnite Cistou vodou.

e Po demontézZi oplachnite komponenty vodou.
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Skontrolujte, ¢i ste splnili tieto poziadavky:

e Pred pouzitim zvaracieho alebo elektrického ruéného naradia skontrolujte, ¢i nehrozi nebezpecenstvo

vybuchu.

¢ Pred manipulaciou nechaijte vSetky komponenty systému a ¢erpadla vychladnut.

o Skontrolujte, &i su vyrobok a vSetky jeho sucasti dokladne vycistené.

o Ked je systém pod tlakom, neotvarajte ziadne odvzdusifiovacie ani vypustacie ventily ani neodstranujte
Ziadne zatky. Pred demontaZou €erpadla, odstranenim zatok alebo odpojenim potrubia sa uistite, Ze je

Cerpadlo

izolované od systému a Ze je uvolneny tlak.

Umyvanie €erpadla
Odstrante vSetky nedistoty zachytené na vonkajSom povrchu ¢erpadla a umyte jednotku vodou. Osobitnu
pozornost venujte oblasti obezného kolesa, aby ste odstranili vSetky necistoty.

Vonkajsia kontrola cerpadia

Skontrolujte,

¢i nie je odlupnuty lak, ze neexistuje ziadne poskodenie a &i nie su uvolnené skrutky a matice.

Ak sa farba odlupuje, nechajte ¢erpadlo vyschnut’ a nater.

POZNAMKA:
Ak je potrebné Cerpadlo demontovat’ z dévodu poskodenia alebo uvolnenych skrutiek ¢i matic, obratte sa

na predajcu,

u ktorého ste zariadenie zakupili, alebo na poboc¢ku vyrobcu vo vasej oblasti.

8 Kontrola

Interval Predmet kontroly
e Meranie izolatného odporu
1. referencna hodnota izola¢ného odporu za studena = 20 MQ min (za studena).
2. referenéna hodnota tepelného izolacného odporu = 1 MQ min (tepelny).
POZNAMKA:
Motor sa skontroluje, aby sa zabezpecilo, Ze izolany odpor je podstatne nizSi ako odpor zisteny pri
poslednej kontrole.
Mesaéne . Meranie_ za’t’aio\_/ého prudu
Musi byt v rdmci menovitého prudu
e Meranie napajacieho napéatia
e Tolerancia napajacieho napatia
1. Nepretrzita prevadzka: max. £ 5 % menovitého napéatia.
2. PreruSovana prevadzka: max. £ 10 % menovitého napatia.
e Kontrola obezného kolesa
Ak vykon vyrazne klesne, obeZné koleso mézZe byt opotrebované.
Kontrola zdviZznej retaze alebo lana.
Po pol roku K . .
ontrola a vymena oleja.
e Vymena oleja a vymena mechanickej upchavky v komore.
Kazdych 12 mesiacov, alebo po 6 000 hodinach pouZzivania podla toho, o nastane skér.
Rone  [POZNAMKA:

Pre kontrolu a vymenu mechanickej upchavky kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakupili, alebo
poboc¢ku vyrobcu vo vasej oblasti.

Razza2az5
rokov

e Generalna oprava

e Cerpadlo sa musi opravit, aj ked sa pogas prevadzky sprava normalne. Pri nepretrzitej alebo
opakovanej prevadzke moze byt potrebna skorsia generalna oprava Cerpadia.

POZNAMKA:

Pre generalnu opravu Cerpadla kontaktujte servisné stredisko spoloénosti Pumpa a.s.

8.1 Skladovanie

Ak sa Cerpadlo nebude dIhSi ¢as pouzivat, vyberte ho, nechajte vyschnut a uloZte ho vo vnutri.
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POZNAMKA:Pred opéatovnou inétalaciou spustite ¢erpadlo na skusku. Ak je &erpadlo ponorené vo vode,
pravidelne ho spustajte (napr. raz tyZdenne), aby ste zabranili zablokovaniu obezného kolesa hrdzou.

9 Riesenie problémov

i] A\

NEBEZPECENSTVO:
Nebezpelenstvo zranenia. Neopravujte ovladaci panel, ak je pod napatim. Problémy s elektrickym priadom
musi odstranit’ kvalifikovany elektrikar. Nedodrzanie tychto pokynov bude mat za nasledok vazne zranenie,
smrt a/alebo poSkodenie majetku.

UPOZORNENIE:
Pred opravou vzdy odpojte Cerpadlo od elektrickej siete, aby ste zabranili neo¢akavanému spusteniu. V
opacnom pripade mézZe déjst k usmrteniu alebo vaZznemu zraneniu.
Pred poziadanim o opravu si pozorne precitajte tuto priruc¢ku. Ak ¢erpadlo po opatovnej kontrole nefunguje
normalne, obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Pumpa a.s.

Priznak PriCina Riesenie
Nie je dodavana elektrina (t. j. Obratte sa na svojho dodavatela elektrickej energie alebo
vypadok prudu) elektrotechnicky servis.
. Otvoreny obvod alebo zle pripojeny |Skontrolujte, &i kabel alebo vodi€ nie je odpojeny.
Cerpadlosa | spel
nespusti — R . . .
Porucha automatického ovladania Skontrolujte pri¢inu a potom poziadajte odbornikov o opravu.
(ovladaci panel)
Zablokované obezné koleso Skontrolujte ¢erpadlo a odstrante prekazku
Cerpadlo sa |Zablokované obezné koleso Skontrolujte ¢erpadlo a odstrarite prekazku.
spusti, ale Pokles napatia Upravte napétie tak, aby zodpovedalo menovitému napétiu,
okamzite sa alebo pouzite predlzovaci kabel, ktory spifia normy.
zas“tav' ,a Zlyhanie kruhového tepelného istiCa |Vymena alebo uprava
sposobi alebo ochranného zariadenia
aktivaciu

istica motora

Model s frekvenciou 50 Hz pracuje s
frekvenciou 60 Hz.

Skontrolujte typovy &titok a vymenite Cerpadlo alebo obeZzné
koleso.

Sitko je upchaté a ¢erpadlo uz dlho
beZi naprazdno (nasucho).

Odstrante prekazku

Abnormalne motorické spravanie.

Motor opravte alebo ho vymerite za novy.

Cerpadlo nasava prili§ vela

Pod &erpadlo umiestnite beténovy kvader, aby sa zabranilo

sedimentov. zachytavaniu sedimentov.
Vytlaéna Opotrebované obezné koleso alebo |Nahradit'.
vyska saci kryt.
Cerpadla a Hadica méze byt ohnuté alebo Znizte pod&et ohybov hadice na minimum. (V oblastiach s velkym
cerpany zablokovana. mnoZzstvom nedistdt umiestnite Cerpadlo do sietového kosa.)
o!)jem su Cerpadlo je ponorené prili§ plytko a |Ponorte &erpadlo hibsie, aby bolo Gplne pod hladinou.
nizke nasava vzduch.
Skontrolujte, Ci je uzatvaraci ventil Otvorte uzatvaraci ventil.
otvoreny.
Sitko je upchaté alebo pokryté Odstrarite prekazku. Pod €erpadlo umiestnite beténovy kvader,
necistotami. aby sa zabranilo zachytavaniu usadenin.
Motor sa otaca dozadu. Prehodte pripojenia napajacich svoriek.
Cerpadlo je Loziska motora mézu byt poskodené.|Ohladom vymeny lozisk sa obratte na predajcu, u ktorého ste
hluéné alebo zariadenie zakupili, alebo na pobo&ku vyrobcu vo va$ej oblasti.
vibruje Ohnuty hriadel Opravte ho alebo sa obratte na najblizsie zastupenie vyrobcu.
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1 Symbols

The following symbols are used in the instruction manual to provide a better understanding of the
requirements.

Follow the instructions and warnings, otherwise there is a risk of damaging the equipment and
endangering the safety of persons.

A In case of not following the instructions or warnings associated with the electrical device, there is a
risk of damage to the equipment or a risk to personal safety.

Notes and warnings regarding the correct operation of the device and its parts.

Operations that may be performed by the operator of the device. The operator is required to read
the instructions in the instruction manual and he/she is responsible for carrying out routine
maintenance on the device. Operator's personnel are authorised to carry out routine maintenance
tasks.

Operations to be performed by a qualified electrician. A specialist technician authorised to carry
out repairs of electrical devices, including maintenance. These electricians must be authorised to
work with high voltage devices.

2 B

Operations to be performed by a qualified electrician. A specialized technician who has the skills
and qualifications to install devices in normal operating conditions and to repair electrical and
mechanical components of the device during maintenance. The electrician must be able to carry
out simple electrical and mechanical maintenance tasks on the device.

E3

Indicates the obligation to use personal protective equipment.

Operations that may only be performed on the device that is switched off and disconnected from

OFF
the power supply.

Operations to be carried out on equipment that is switched on.

Thank you for purchasing this product. Please, read the installation and operating instructions before
putting it into operation.
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2 Introduction

The purpose of this manual is to provide the necessary information for:

e Installing
e Operation
e Maintenance

ATTENTION:
f Read this manual carefully before installing and using the product.

Improper use of the product may cause personal injury and property damage and may void the
warranty.

WARNING:

Save this manual for future reference and keep it ready near the pump.

2.1 Safety terminology and symbols

- Safety notice

I It is very important that you carefully read, understand and follow the safety warnings and
regulations listed below in the manual before handling the product to prevent injury:

e Injuries and health problems
e Damage to the product
e Product malfunctions

Hazard level Description

DANGER A dangerous situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury

WARNING Dangerous situation which, if not avoided, could result in death or
serious injury

CAUTION Dangerous situation which, if not avoided, could result in minor or
moderate injury

ATTENTION Potential situation which, if not avoided, could result in adverse
conditions

Examples falling within the normal hazard levels and may use additional symbols:
Danger of crushing
A Danger of cuts
Risk of electric shock
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2.2 Product warranty

Extent of validity
The manufacturer undertakes to repair the following defects in the product sold by it, under the following
conditions:

o Defects caused by defects in design, materials or workmanship.

o Defects will be reported to the service centre of Pumpa a.s. within the warranty period.

e The product will be used only under the conditions specified in this manual.

e The tracking device installed in the product will be properly connected and used.

o All servicing and repairs will be carried out by personnel authorised by the manufacturer.
o Original manufacturer's parts will be used.

Limitations
The warranty does not cover defects caused by:

e Improper maintenance

e Improper installation

¢ Moadifications or changes to the product and installations made without consulting the manufacturer
e Improperly performed repairs

¢ Normal wear and tear

The manufacturer accepts no liability for:
e Injury
o Material damage
e Economic losses

Complaints
The products are of high quality and are expected to operate reliably and have a long service life. However,
if they need to be claimed, please contact the service centre.

2.3 Safety

Warning

e Operators must be familiar with safety precautions to prevent injury.

o All pressurized equipment may explode, rupture or leak contents when pressurized. Take all
necessary precautions to prevent over-pressurization.

e Operating, installing, or maintaining the equipment in a manner not specified in this manual may
cause death, serious injury, or damage to the equipment. This includes any modification to the
equipment or use of parts not supplied by the manufacturer. If you have questions about the
intended use of the product, contact the service centre before proceeding.

¢ This manual clearly states the accepted procedures for disassembly of the equipment. These
methods must be followed. Sealed liquid can expand rapidly and cause an explosion resulting in
injury. Never heat impellers, blades, or their mounting devices to facilitate disassembly.

e Use the product according to the instructions.

CAUTION:

You must follow the instructions in this manual. Failure to follow these instructions may cause
injury, damage or delay.
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2.4 User safety

i| A\

General safety rules

o Always keep the work area clean.

o Be aware of the dangers posed by gases and vapours in the work area.

¢ Avoid all electrical hazards. Be aware of the risk of electric shock or arc flash.
¢ Always be aware of the risks of drowning, electrical accidents and burns.

WARNING:

Never use the product unless safety devices are installed. See also specific information on safety devices

in other sections of this manual.

Electrical installation

Wiring must be performed by certified electricians in accordance with all international, national, state and
local codes. For more information on requirements, see the section specifically on wiring.

2.5 Environmental safety

i] A\

Workspace

Always keep the work area clean.
Waste and emissions regulations
Comply with the following waste and emissions regulations:

o Properly dispose of all waste.
o Dispose of processed liquids according to applicable environmental regulations.
o Clean up all spilled liquids according to safety and environmental procedures.

Electrical Installation
Contact your electrical contractor for electrical recycling requirements.
Recycling instructions

Always recycle according to the instructions below:

¢ Follow local laws and regulations regarding recycling if the equipment or its parts will be accepted by an

authorized recycling company.

o If the first instruction does not apply, return the equipment or parts to the nearest Pumpa a.s.
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3 Product description

|
3.1 Specifications
PSX PSXA PXN
Maximum liquid 40 °C 40 °C 35°C
temperature
PH of pumped liquid 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5
Insulation class IP68 IP68 IP68
Protection Class F Class F Class B
Lubricant Turbine oil VG32 Turbine oil VG32 Turbine oil VG32

(BUILT-IN)

MOTOR CIRCUIT BREAKER

Circular thermal circuit breaker (only available for some models)

Miniature circuit breaker (non-standard configuration)

3.2 Application

EN

The product is designed for pumping wastewater, utility water and clean water. If you have any questions
about the intended use of the product, please contact the service centre before proceeding.

ATTENTION:
Do not use the pump in highly corrosive liquids.

3.3 Nameplate and pump model information

Illustration plate

-

PSXA32,2

Qmax [m3/hod]: 55
Hmax [m]: 18,5
MaxTemp [°C]: 40

Max Depth [m]: 25

IP68

ove e W CE

U Svitavy 1, 618 00 Brno, CZ

n.

P2 [kW]: 2,2
In[A]: 5
400V 50 Hz
RPM: 2850

Weight [kg]: 41,5

49

Qmax = maximum flow rate
Hmax = maximum delivery height
MaxTemp = maximum temperature of the
pumped liquid

Max Depth = maximum immersion depth
P2 = motor output power

In = maximum input current
RPM = revolutions per minute
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3.4 Names of pump parts

i Hose coupling Handle
/ (\/Cable

J 0|
|

Bearing housing

Mechanical seal

Seal housing
Shaft sleeve

Sealing
Oil Sealing
Switchgear

Impeller

Strainer

Handle

O -ring

Mechanical seal
Seal holder

Shaft sleeve
Switchgear

Impeller

Sealing jacket 0 L 020 O
e \ 4

6?0°6P0%%

Strainer

Handle

Hose coupling
Cable

—

Seal housing

Mechanical seal

Shaft sleeve

Seal holder
Impeller

Switchgear

co Strainer

Cable

Handle

Coupling with sleeve

Mechanicka ucpavka
Seal housing

Shaft sleeve
Seal holder

Impeller
Switchgear

Strainer

Note: This diagram shows the arrangement of parts on a typical model. The external appearance
and internal construction may vary slightly from model to model.
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3.5 Technical data and functions of the intelligent electric pump

|
. Operation
No.| Category Preset value Sta?s;lme recovery time Operation recovery mode (s)
(s)
Operation restored manually
1 | Phase loss . 2 L (manually turn off power ---- fix
power --- turn on power, pump
starts
Jammed Double rated Operation restored manually
2 impeller current 01 L (manually turn off power ---- fix the
' problem --- turn on power, pump
starts
Phase If the electrical lines Operation restored manually
sequence are incorrectly (manually turn off power ---- switch
3 | protection connected, the — — input wire --- turn power on, pump
pump will not starts
operate
Surge 2 1.2 times rated Operation restored automatically
4 : 30 300
protection current
Low voltage <323V Operation restored automatically
5 ) 5 300
protection
Surge 2460V Operation restored automatically
6 : 5 300
protection
7 Temperature | Winding =125+ 5 01 L Operation restored automatically
protection °C ' (winding =80 £ 10 °C)
8 Water level Specified . . .
control elsewhere

NOTE: The pump will be in the ON position when touching water and in the OFF position when emerging

from the water.

Intelligent water level control mode on the electric pump

e When the pump and the float switch (or water level sensor) is "ON", the pump will start.

o If the float switch (or water level sensor) is "OFF" with the pump running, this means the pump will stop
after 60 seconds of continuous operation, but if the float switch (or water level sensor) is switched back
to the "ON" position within 60 seconds after switching "OFF", the pump will run continuously.

e Stopping time: if the pump stops due to low water level, it will not start within 60 seconds (even if the
float switch /or water level sensor/ is switched "ON"); the pump must be disconnected from the power
supply to restart it within 60 seconds after it has stopped
Operation recovery mode: When the pump stops due to low water level, it will restart automatically after
60 seconds if the float switch (or water level sensor) is switched "ON”.
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4 Before use

4.1 Product control :
e Check for packaging damage or missing items upon delivery.
¢ Open the package and check that there has been no damage in transit and that no nuts or bolts
have come loose.
e If anything is out of order, file a claim with the shipping company.

ATTENTION:

If you will be picking up the product from a distributor, please claim directly with the distributor.

4.2 Specification check

Check the pump nameplate to verify that it is the product you ordered. Pay particular attention to the
voltage and frequency specifications.

CAUTION:

If you discover any damage or irregularities, contact the manufacturer's dealer from whom you purchased
the product or the nearest Pumpa a.s. subsidiary.

4.3 Product specifications

A WARNING:

Do not use the product under conditions other than those specified, otherwise a short circuit, electrical
shock or fire can occur, or the product could not reach its full capacity.

4.4 Start-up method

Direct online start

5 Installation

i| A\

DANGER:
Before installing or repairing the equipment, disconnect the power supply and ensure that it will remain
disconnected.

WARNING:
Check that the equipment cannot slide or tip over and injure people or cause material damage.
WARNING:

Electric shock hazard! Before installing the pump, check that the cable or its lead has not been
damaged in the shipping process.
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WARNING:
Never use force when connecting the pipe to the pump.

The following requirements apply:

o Use the pump dimensional drawing to ensure proper installation.

e Secure the work area with suitable fencing, such as a handrail.

e Check for explosion hazards before using welding or power hand tools.

o Before installing the pump, remove all debris from the pump suction system.

o Always check the direction of rotation of the impeller before immersing the pump in the pumped
liquid.

A CAUTION:

e Supply voltage deviation:
1. continuous operation: max. + 5% of rated voltage.
2. intermittent operation: max. + 10 % of rated voltage.

o When using the pump, the water temperature must be between 0 °C and 40 °C.

e The pump must only be used for pumping water. The pump must not be used to pump liquids such
as oil, salt water or organic solvents.

e The pump must not be used partially disassembled.

¢ Do not use the pump in an area where the water pressure exceeds the values listed below, as this
could damage the pump or cause a short circuit or electric shock.

5.1 Preparation for installation

= Tools and apparatus required to install a submersible pump for general drainage purposes:

et
AC ammeter insulation resistance tester
(clamp) (Megger tester)

CAR——w _ ///) >

Tools for connecting the power supply
(screwdriver or pipe wrench)

Wrenches for tightening
bolts and nuts

Pre-installation check
Measure the resistance between each phase conductor and the ground cable (yellow green) to check the

insulation resistance of the motor.

ATTENTION: Insulation resistance reference value = 30 MQ.
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5.2 Pump installation

The pump can be transported and is designed to operate either fully or partially submerged in the
i pumped liquid. The pump is fitted with a hose or pipe connector.
Guide the cable without sharp bending and pinching and ensure it could not be sucked into the
pump suction.

5.2.1 Installation of flexible piping
o Fit the hose and secure it with the hose clamp.

Hose

Hose clamp

Delivery throat

Coupling with sleeve

5.2.2 Installation of solid piping
o Align the pipe and pump delivery opening and hold it vertically, then screw it in towards the right.

¢ Handle the pump carefully. When hanging the pump to raise or lower it, attach a steel cable or chain
to the pump handle.

o Install the pump only in an area with the correct water level.

Steel cable
Solid pipe

Delivery opening
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NOTE:
For details on the water level required to operate the pump,
refer to "Water level during operation" on page 24 of this
manual.

o The delivery hose can be routed vertically or
horizontally, but without sharp bents.

(pump with flexible piping)

e When using the hose as a pipe to the pump, observe the
following:
Use the shortest possible length of delivery hose and

|
minimize the amount of bends. Make sure that the end of A
the hose (delivery side) is raised above the water level. If the N
end of the hose is submerged in water, water may flow back
when the pump is stopped. If the end of the hose is lower Outflow

1

than the level of the water source, water may continue to
flow after the pump has stopped.

WARNING:

& Sucking in excessive amounts of sediment can cause
damage to the pump, resulting in possible
overheating or electric shock hazard.

Backflow

NOTE:
The user must provide suitable piping materials. Piping material is not included.

o The pump must be positioned vertically during operation. If the pump is at risk of sinking into sediment,
place it on a base (e.g.: concrete blocks).

5.3 Electric installation

/N

Basic safety instructions

« All wiring work must be checked by a certified electrician. Comply with all local laws and regulations.

« Before starting work on the device, make sure the device and control panel are disconnected from the
power supply and cannot be turned on. This also applies to the control circuit.

Leaks in electrical components can cause damage to the device or blow a fuse.

Keep the motor cable end above the liquid level.

Check that all unused wires are insulated.

There is a risk of electric shock if the wiring is not connected correctly or if the product is defective or
damaged.

WARNING:

Do not install the starter in an area with an explosion hazard unless it is certified for such use.

55



EN

Requirements
The following general requirements apply to wiring:

The mains voltage and frequency must comply with the specifications on the nameplate.

Fuses and circuit breakers must provide adequate ratings, and pump overload protection must be
connected and set to the rated current per the nameplate and wiring diagram. Starting current for direct
on-line start may be up to six times the rated current.

Fuse and cables must comply with local rules and regulations.

If intermittent operation is required, the pump must be provided with a monitoring device to support
such operation.

5.4 Grounding

/N

Electrical hazards

You must ground all electrical devices. This applies to pump, drive and monitoring equipment. Test the
ground wire to make sure it is properly connected.

If the motor cable is accidentally pulled out, the ground wire should be the last wire to come loose from
its terminal. Check that the ground wire is longer than the phase conductors. This applies to both ends of
the motor cable.

Risk of electric shock or burns. If people are likely to come into physical contact with the pump or the
pumped liquids, you must connect an additional grounding protective device to the grounded terminals.

WARNING:
A To avoid damage to the pump and to prevent overcharging, which could cause electric shock,

check the safe installation of the ground wire.

CAUTION:

f To prevent electric shock due to improper grounding, do not connect the ground wire to a gas line,

water line, lighting pole, or telephone ground wire.

5.5 Cable connection

The following requirements apply when installing cables:

A\ e
A\

Cables must be in good condition, without sharp bends and must not be pinched.
The sheath must not be damaged and must without dents or other signs of wear at the cable inlet.
The sealing sleeve and washers of the cable inlet shall match the outer diameter of the cable.
If you are using a cable that has been used before, you must cut off a piece of the cable's protective
sheath before reassembly so that the sealing sleeve does not wrap too tightly around the cable again in
the same location. If the outer sheath of the cable is damaged, replace the cable. Contact a service
centre.
The voltage drop in long cables must be taken into account. The rated voltage of the drive unit is the
voltage measured at the point where the cable is connected to the pump.
WARNING:
Check for proper power disconnect (i.e., circuit breaker) before connecting the cable to the
terminal block to avoid electric shock, short circuit or injury due to inadvertent starting of the

CAUTION:

If cable extension is needed, use an extension cable with the same or larger core size as the
cable supplied with the pump. Using the wrong diameter will prevent the motor from reaching its
full potential or may cause the cable to overheat, which may cause fire or electric shock.
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¢ |f a cable with a cut or damaged sheath is immersed in water, water may enter the pump and cause the
motor to short circuit. This will damage the pump, cause electric shock or burn.

e To prevent the cable from being cut or twisted, which would damage the pump and could be the cause
electric shock or fire, ensure that the cable is protected against external impacts.

¢ In case cable must be immersed in water, check the complete tightening of the connecting part to avoid
electric shock or burning.

+« Never immerse the cable ends in water.

w

« Ifit is necessary to extend the cable, use an extension cable with the same or larger core size as the
cable supplied with the pump

_— Cable

Extension cable

« To prevent water from getting inside the cable, check the connection of the attachment part of the
cable.

o To avoid damage, route the cable so that it is not bent, broken, or pinched against the construction.

\,/ 2 SAIRT ¢
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Securely tighten both ends of the cable to the terminal box.
« The figure below shows the correct attachment of the single-phase cable

(1) 2) (3)
wiz a1 w1

DN~

Capacitor

Green/Yellow

Brown

The figure below shows the correct installation of the three-phase cable

UVW@
G50
]

Electric installation diagram

Single-phase (1) Three-phase (2)
. U Vv w
Float switch 0 o

|
l o
L1 | % €3
Thermal % N -
{ L protection Main coil Au)c(:’lillary

oy o,

L2 Capacitor
O | Circuit thermal
(?_-I_ protection Coil
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Intelligent electric pump (3)

B C

5
e

5 ]

H

1oy

6 Operation

Safety measures

> B B

DANGER:
In case of maintenance or any work on the pump, check that it is disconnected from power supply
and will not be turned on.

WARNING:

Never start the pump without installing the safety features.

Never start the pump with a blocked delivery hose or with the delivery valve closed.
Make sure you have the space to step back.

Never work alone.

CAUTION:
If the pump is provided with an automatic level control and/or internal contactor, there is a risk of
sudden restarting.

Electrical hazards:
Risk of electric shock. This device has not been tested for use in swimming pools. Special safety
regulations apply for use in swimming pools.

6.1 Before start-up

>

WARNING:

¢ Incorrect voltage and frequency of the power supply will prevent the pump from reaching its full potential
and may also cause overheating, electric shock or fire.

¢ Recheck the pump nameplate to verify that the pump voltage and frequency are correct.

e Check wiring, supply voltage, leakage current circuit breaker capacity and motor insulation resistance.

ATTENTION:
Insulation resistance reference value = 30 MQ. Test procedure can be found on page 14

Adjust the surge protector (i.e., circuit breaker) setting according to the rated current of the pump.

ATTENTION:
e Check the rated current on the pump nameplate.
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6.2 Test run

A

WARNING:

o Make sure that the device cannot slide or tip over and injure people or cause material damage.

¢ In some installation cases, the pump and surrounding fluid may be hot. Risk of burning.

o Make sure that no one stays near the running device. The machine will jerk in the opposite direction to
the rotation of the impeller.

CAUTION
A Check the direction of rotation of the pump. Reversing the direction of rotation of the pump when it
is submerged in water will damage the pump, which may cause overheating, electric shock or fire.

NOTE:
Pump check:
e Check any signs of pump or cable damage.
e Check the oil level in the oil housing.
¢ Remove the fuses or open the circuit breaker and check that the impeller can turn freely.
e Check that the sensor control system (if installed) is working.

A. Run the pump for a moment (1 to 2 seconds) and check that it is turning in the correct direction.

WARNING:
Before reconnecting the reversing connectors, check that
A the power supply (i.e. circuit breaker) is properly
disconnected and that the impeller has come to a complete
stop to avoid serious accidents, including electric shock, short circuit,
or injury.

e / Jerking

backwards

Use the phase rotation indicator to check the direction of rotation of
the pump.

ATTENTION:
When using the phase sequence tester, please read the operating
instructions.

Float
switch

Movement
Two methods of checking the correct rotation of the pump
1. When looking at the impeller, this wheel should turn to the left,
as shown in the picture on the right. i i3 A
2. Looking at the pump from above e - WS
Since the impeller is not visible, the best way to check for rotation is to '
determine the pump's backward kicking motion after it is started. the
pump's backward kicking motion should point to the left, as shown in Direct online start

the figure to the right UV W e{ﬁ_

NOTE: For an intelligent pump, you should use a metal screwdriver @ @ @ @
body and connect the water level sensor and rod, or the pump will not

start. (Example)
swapping phase
NOTE: For pumps with float - you must lift the float, or the motor will Vand W

not start.

To reverse the direction of rotation, follow these countermeasures for a three-phase power supply:

COUNTERMEASURE:
Swap two of the three wires labelled U, V, and possibly W.
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B. Run the pump for a short time (< 1 minute) and check:
e Operating current
Use an AC ammeter (clamp) and measure the current on the U, V and W phases that are
connected to the terminal box.
* Operating voltage
Use an AC voltmeter (tester) and measure the voltage at the terminal box.
Supply voltage tolerance = within £10% of nominal voltage.
e Vibration
CAUTION:
If the pump produces a large amount of vibration, noise or odour, disconnect power immediately
and contact a service centre.

Continue operation if no abnormalities are observed during test operation.

6.3 Operation A
ATTENTION:

e The pump can get very hot during operation. To avoid burning yourself, do not touch the pump with
your bare hands.

* Do not insert your finger or objects into the pump suction port. This could cause injury, electric shock
or fire.

e |f you will not be using the pump for an extended period of time, check for proper power disconnection
(e.g. circuit breaker). If the cable insulation deteriorates, this could cause arcing, electric shock or fire.

WARNING:

e During checks and repairs, disconnect the power supply to prevent the pump from switching on by
accident. Failure to disconnect power can cause serious accidents, including electric shock, short
circuit and injury.

e Disconnect the power to the pump in the event of a power failure. Inadvertently starting the pump after
power has been restored could pose a great danger to persons in the vicinity of the pump.

CAUTION:

e If the cause of the problem is not removed, the pump will repeat the stop-and-go cycle, which can
damage the pump, causing overheating and electrical shock. Therefore, after checking the
disconnected power supply, find and fix the cause of the problem by performing an inspection and
repair.

e Do not run the pump with more than the specified delivery height or if the strainer becomes clogged
with debris to avoid decreased functioning of the pump an increased noise or vibration, pump
damage, electric arcing, electrical shock or fire.

If a current overload occurs in the motor, or the motor overheats under the conditions listed below, then it
will automatically shut down for protection regardless of the water level during operation.

e Extreme power supply voltage fluctuations.
e Operation in overload.
e Operation with open phase or stalls.

6.4 Motor protection system

A ATTENTION:

1. Thermal protection circuit
Some pumps are equipped with an internal motor protection device (thermal circuit breaker).

If excessive current or overheating of the motor is detected, for example for the following reasons, the
pump will automatically stop regardless of the water level to protect the motor.

¢ Reversing the polarity of the supply voltage
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e Overload

2. Miniature circuit breaker (non-standard configuration)

If the coil overheats for any reason, then bending the bimetal in the miniature circuit breaker will trigger a
signal which will then shut off the power to the motor via an external circuit in the starting console or control
panel. When the temperature returns to normal, the circuit breaker automatically resets, but the restart is
controlled by the starting console or control panel.

ATTENTION:
e The miniature circuit breaker with contact "b" is modified so that it is normally "closed" and will "open"
when overheating occurs.
e To protect the motor from power surges, make sure that you have installed a motor circuit breaker,
thermal relay or similar device in the external starting bracket or control panel.

6.5 Water level during operation

Monitor the water level during operation. Dry-running will damage the pump.

CAUTION:
Do not run the pump above the minimum immersion depth, as this will damage the pump and cause
electric arcing and electric shock.

The table below shows the minimum water level during operation according to power. Ensure that
the water level does not drop below these values.

MODEL Minimum water level
MODEL 1: 0,25-0,75 kW 50 mm
MODEL 2: 1,5-2,2 kW 87 mm
MODEL 2: 3,7-5,5 kW 76 mm
MODEL 2: 7,5-11 kW 142 mm
MODEL 3: 0,75 kW 140 mm
MODEL 3: 2,2 kW 180 mm
MODEL 4: 1,5-2,2 kW 110 mm
MODEL 4: 3,7-5,5 kW 135 mm

The water level for models not listed in the tables should be above the pump strainer.

7 Maintenance and check-ups

i] A\

Safety measures

DANGER:
Before installing or repairing the device, disconnect it from the power supply and ensure it can't be switched
on accidentally.
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WARNING:
* Always observe the safety instructions when working with the pump.
¢ Make sure that the equipment cannot slip or tip over and injure people or cause material damage.
¢ Rinse the equipment thoroughly with clean water before working on it.
* After disassembly, rinse the components with water.

Check that you have met the following requirements:

Before using welding or power hand tools, check that there is no risk of explosion.

Allow all system and pump components to cool before handling.

Check that the product and all its components are thoroughly cleaned.

Do not open any vent or drain valves or remove any plugs when the system is under pressure. Before
disassembling the pump, removing plugs, or disconnecting piping, ensure that the pump is isolated from
the system and that the pressure is relieved.

Pump cleaning
Remove any dirt from the outer surface of the pump and wash the unit. Pay particular attention to the
impeller area.

Checking the pump surface

Check if the paint is not chipped, that there is no damage and that there are no loose bolts and nuts. If the
paint is peeled off, allow the pump to dry and repair the paint.

NOTE:

If the pump needs to be disassembled due to damage or loose bolts or nuts, contact the dealer from whom
you purchased the equipment or the manufacturer's representative in your area.

8 Check-up

Interval Subject of inspection

¢ Insulation resistance measurement
1. cold insulation resistance reference value = 20 MQ min (cold).
2. Reference value of thermal insulation resistance 2 1 MQ min (thermal).
NOTE:
The motor shall be checked to ensure that the insulation resistance is substantially lower than
the resistance found at the last check.

¢ Load current measurement

Monthly Must be within the rated current

e Power supply voltage measurement

o Supply voltage tolerance
1. continuous operation: max. + 5% of rated voltage.
2. intermittent operation: max. £ 10 % of rated voltage.

o Check the impeller
If the power drops significantly, the impeller may be worn.

o Check the lifting chain or rope,

Twice ayear | Oil check and change.

o - Oil change and replacement of the mechanical seal in the chamber.

Every 12 months or after 6,000 hours of use, whichever comes first.

Once ayear | NOTE:

For inspection and replacement of mechanical seals, contact the dealer from whom you
purchased the equipment or the manufacturer's branch in your area.
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o Overhaul
. « The pump must be overhauled even though it operates properly. In continuous or repeated
Once in 2-5 . .
years operation, the pump may need to be overhauled earlier.

NOTE:
For pump overhaul, contact a Pumpa a.s. service centre.

8.1 Storage

| If the pump will not be used for a long time, take it out, let it dry and store it inside.

NOTE:
Before reinstalling, start the pump for a test run. If the pump remains submerged in water, run it regularly
(i.e., once a week) to prevent rust from blocking the impeller.

9 Troubleshooting

] A\

DANGER:
Danger of injury. Do not repair the control panel if it is live. Electrical repairs must be done by a qualified
electrician to avoid serious injury, death and/or property damage.

WARNING:

Always disconnect the pump from the power supply before repairs to avoid serious injury due to
unexpected starting.

Read this manual carefully before requesting repairs. If the pump does not operate properly after
rechecking, contact a Pumpa a.s. service centre.

Problem Cause Solution
The pump does |No power (i.e., power failure) Contact your electricity supplier or electrical service.
not start Open circuit or improperly connected cable. |Check the cable or wire for a disconnected circuit.
Automatic control failure (control panel) Check the cause and then ask the professionals to repair it.
Blocked impeller Check the pump and remove the obstruction
Pump starts but |Blocked impeller Check the pump and remove the obstruction.
_StOPS ) Voltage drops Correct the voltage to match the rated voltage or use an extension
immediately, cable that meets the standards.
causmg_the_ Failure of circuit thermal protection or Replace or adjust
motor circuit protection device
breaker to - -
activate The 50 Hz model is operated at 60 Hz. Check nameplate and replace pump or impeller.
The strainer is clogged, and the pump has Remove the obstruction.
been running empty (dry) for a long time.
Abnormal motor operation. Repair the motor or replace it with a new one.
Pump is drawing in too much sediment. Place a concrete block under the pump to prevent it from picking
up sediment.
Pump delivery Worn impeller or suction cover. Replace.
height and Hose may be bent or blocked. Reduce the number of hose bends to a minimum. (In areas with
pumped volume large amounts of debris, place the pump in a mesh basket.)
are low. Pump isn't submerged enough and is sucking|Submerge the pump deeper so that it is completely under the
in air. surface.
Check that the check valve is open. Open the check valve.
Strainer is clogged or covered with debris. Remove the obstruction. Place a concrete block under the pump to

prevent it from picking up sediment.

Motor running backwards. Swap the connections of the power terminals.
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Pump is noisy
or vibrating

Motor bearings may be damaged.

Contact the dealer from whom you purchased the equipment or the
manufacturer's branch in your area for replacement of the
bearings.

Bent shaft

Repair or contact the nearest manufacturer's representative.
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Poznamky/ Poznamky/ Notes
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10 Servis a opravy / Service and repairs

Servisni opravy provadi autorizovany servis Pumpa, a.s.

/

Servisné opravy vykonava autorizovany servis Pumpa, a.s.

/

Service repairs are performed by authorized service Pumpa, a.s.

11 Likvidace zarizeni / Likvidacia zariadenia / Disposal

V pfipadé likvidace vyrobku je nutno postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy statu ve kterém je likvidace
provadéna.

/

V pripade likvidacie vyrobku je nutné postupovat v sulade s pravnymi predpismi Statu v ktorom je likvidacia
vykonavana.

/

The disposal of the product must be carried out in accordance with the legislation of the country in which
the disposal is done

Zmény vyhrazeny. / Zmeny vyhradené./ Changes reserved.

Tento produkt nesmi pouzivat osoby do véku 18 let a starSi osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti. Pokud jsou pod dozorem nebo
byly pou€eny o pouzivani spotfebite bezpe&nym zplisobem a rozumi pfipadnym nebezpecim produkt
mohou pouzivat. Déti si se spotfebiem nesméji hrat. Cisté&ni a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji
provadét déti bez dozoru.

/

Tento produkt nesmie pouzivat osoby do veku 18 rokov a starSie osoby so zniZzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti. Ak su pod dozorom
alebo boli pou€ené o pouzivani spotrebic¢a bezpeénym spdsobom a rozumeju pripadnym
nebezpedenstvam produkt mézu pouzivat. Deti sa so spotrebi€om nesmu hrat. Cistenie a tdrzbu
vykonavanu pouzivatelom nesmu vykonavat deti bez dozoru.

/

This product must not be used by persons under the age of 18 years or older with reduced physical,
sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge. If they are supervised or have been
instructed in the safe use of the appliance and understand the potential hazards, they may use the product.
Children must not play with the appliance. User cleaning and maintenance must not be carried out by
unsupervised children

67



CZ/SKI/EN
12 CZ EU Prohlaseni o shodé

ANNEX IIA

EU PROHLASENI O SHODE C €

Vyrobce: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Ceska republika, IC: 25518399

Jméno a adresa osoby povéfené kompletaci technické dokumentace: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00,
Brno, Ceska republika, IC: 25518399

Popis strojniho zafizeni

* Vyrobek: Ponorné drenazni éerpadla

+ Model: Typova fady PSXA, PSX, PSHDA, PSHD, PXN

* Funkce: Cerpani odpadni vody, uzitkové a &isté vody

Prohlaseni: Strojni zafizeni spliuje pfislu$na ustanoveni smérnice 2006/42/ES

Pouzité harmonizované normy:
EN ISO 12100: 2011
EN 60204-1 ed.3: 2019

PUMPA, a.s. 1

U Svitavy 54/1, 618 00 Brno - na‘;kguap
N . ) 1
Prohlaseni vydano dne 20.09.2020, v Brné 180: 25518399 P1G: Cz26518

ES/PUMPA/2020/001/Rev.2 za PUMPA, a.s. I'Olam? Krapa &len predstavenstva
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13 SK EU Vyhlasenie o zhode

.Preklad povodného EU Vyhlasenie o zhode*

Vyrobca: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Ceska republika, IC: 25518399

Meno a adresa osoby poverenej kompletnej technickej dokumentacie: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00,
Brno, Ceska republika, IC: 25518399

Popis strojového zariadenia

e Vyrobok: ponorné drenazne Cerpadla
o Model: Typovyrad PSXA, PSX, PSHDA, PSHD, PXN

o Funkcie: cerpanie odpadovej, UZitkovej a Cistej vody.

Vyhlasenie: Strojové zariadenie spina prislugné ustanovenia smernice 2006/42/ES

Pouzité harmonizované normy:
EN ISO 12100: 2011
EN 60204-1 ed.3: 2019

Vyhlasenie vydané dia 20.09.2021, v Brné

ES/PUMPA/2020/001/Rev.2
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14 EN EU Declaration of conformity

“Translation of the original EU Declaration of Conformity”

Manufacturer: PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Czech Republic, ID No.: 25518399

Name and address of the person in charge of the complete technical documentation:
PUMPA, a.s. U Svitavy 1, 618 00, Brno, Czech Republic, ID No: 25518399

Description of the machinery

e Product: submersible drainage pumps
¢ Model: type series PSXA, PSX, PSHDA, PSHD, PXN

¢ Function: pumping of wastewater, utility and clean water.

Declaration: The machinery complies with the relevant provisions of Directive 2006/42/ES
Harmonised standards used:

EN ISO 12100: 2011

EN 60204-1 ed.3: 2019

Declaration issued on September 2021, in Brno

ES/PUMPA/2020/001/Rev.2
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Zaznam o servisu a provedenych opravach /
Zaznam o servise a vykonanych opravach /
Service and repair records:

CZ/SKIEN

Datum /
Datum /
Data:

Popis reklamované zavady, zaznam o opravé, razitko servisu /
Popis reklamovanej chyby, zaznam o oprave, peciatka servisu /

Description of the complaint problem, repair record, service stamp:

Seznam servisnich stredisek / Zoznam servisnych stredisk / List of service

centres

Podrobné informace o naSich smluvnich servisnich stfediscich a seznam servisnich stfedisek je v aktualni
podobé dostupny na nasich webovych strankach: /
Podrobné informacie o nasich zmluvnych servisnych strediskach a zoznam servisnych stredisk je v
aktualnej podobe dostupny na naSich webovych strankach: /

For detailed information about our contractual service centres, please visit:

www.pumpa.eu
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Vyskladnéno z velkoobchodniho skladu /
Vyskladnené z velkoobchodného skladu /
Dispatched from the wholesale warehouse:
PUMPA, a.s.

ICO: 25518399, sidlem U Svitavy 54/1, Cernovice, 618 00 Brno
zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Brné pod sp. zn. B2555

Produktovy list /
Produktovy list /
Product sheet

Typ (Stitkovy udaj) /
Typ (Stitkovy udaj) /
Type (nameplate data)

\Vyrobni Cislo (Stitkovy udaj) /
\Vyrobné Cislo (Stitkovy udaj) /
Serial number (nameplate data)

Tyto udaje doplni prodejce pfi prodeji /
Tieto udaje doplni predajca pri predaiji /
These details shall be completed by the seller at the time of sale

Datum prodeje / Datum predaja / Date of sale

Nazev, razitko a podpis prodejce /
Nazov, peciatka a podpis predajcu /
Name, stamp and signature of the seller

Mechanickou instalaci pfistroje provedla firma
(nazev, razitko, podpis, datum) /

Mechanicku inStalaciu pristroja vykonala firma
(nazov, peciatka, podpis, datum) /

Mechanical installation carried out by (company
name, stamp, signature, date)

Elektrickou instalaci pfistroje provedla odborné
zpusobila firma (nazev, razitko, podpis, datum) /
Elektricku inStalaciu pristroja vykonala odborne
spOsobila firma (nazov, peciatka, podpis, datum) /
Electrical installation carried out by a qualified
company (company name, stamp, signature, date)
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